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В статье рассматривается влияние температурно-климатических воздействий на общее 

напряженно-деформированное состояние монолитного железобетонно каркаса здания 

и сравнение этого воздействия с другими нагрузками. Поставлена задача оценки влия-

ния отсутствия учёта температурного воздействия на надежность и долговечность кон-

струкций. Исследование модели проводится в трех расчетных ситуациях: в режиме экс-

плуатации с условным разделением здания на температурно-деформационные отсеки; 

в режиме возведения с пониженным значением «положительных» температурных 

нагрузок; в режиме возведения с пониженным значением «отрицательных» температур-

ных нагрузок.  При проведении расчетов приняты некоторые допущения, в том числе, 

не рассматривается методика, порядок и сроки выполнения монтажа. Влияние темпера-

турно-климатических нагрузок рассматривается в программном обеспечении SCAD 

Office (лиц. № 800908099), на модели многоэтажного жилого монолитного железобе-

тонного здания с подземной автопарковкой и нежилыми помещениями первого этажа. 

В расчёте рассматривается несколько типовых секций разной длины. Работа секций рас-

считывается совместно с основанием здания. Анализ результатов расчета проводится 

исходя из величины изменения армирования в основных несущих элементах: переход к 

другому диаметру рабочей арматуры для колонн и изменение процента армирования 

для плит перекрытия (покрытия). 

 
Ключевые слова: температурно-климатические воздействия; железобетонный каркас; напряженно-дефор-

мированное состояние; температура замыкания. 

 

При проектировании все чаще инженеры-конструкторы и архитекторы подбирают не 

стандартные, гибкие, свободные от модульной системы планировки и объемные решения 

зданий. Из-за разнообразия железобетонных конструкций, их форм, сечения и размеров,  

современные нормы проектирования не допускают устанавливать размеры между темпера-

турно-деформационными швами без расчета проектируемой конструкции на длительное 

воздействие нагрузок, неблагоприятные климатические, технологические, температурные 

и влажностные воздействия, попеременное замораживание и оттаивание, агрессивные воз-

действия и др. Ранее действовавшие нормы по размерам температурных отсеков зданий не 

охватывали все вариации современных конструкций, и стандартный расчет на четко огра-

ниченные характеристики применяемых бетонов и арматуры не всегда проходит проверку 

в новых вариациях конструктивных и объемно-планировочных решений [1, 2]. 

При колебании температуры воздуха, радиации, влажности в здании могут возникать 

большие усилия и деформации, которые часто являются причиной различного рода повреж- 
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дений (трещины, разрывы, сколы). В целях предотвращения указанных повреждений 

необходимо производить расчет на действующие температурно-климатические воз-

действия района строительства, с целью рационального разделения здания температур-

ными швами на отдельные температурные отсеки [3]. 

Расчет на температурно-климатические воздействия позволяет путем правильного 

выбора схем и жесткостных характеристик конструкций и их соединений значительно сни-

зить температурные усилия и повреждения, увеличить эксплуатационные качества, надеж-

ность и долговечность объекта [4]. 

Температурные воздействия на строительные конструкции могут иметь самое разно-

образное происхождение, но чаще всего рассматриваются климатические температурные 

воздействия и технологические температурные воздействия. 

Напряженно-деформированное состояние сооружения в стадии возведения определя-

ется рядом факторов: монолитный или сборный вариант, наличием предварительного 

напряжения и способом его создания, расчетной схемой сооружения, конструктивным ре-

шением узлов сопряжения элементов и т.д. [5].  

Степень температурных воздействий на конструкции зданий зависит от следующих 

факторов: местные климатические условия, пространственная ориентация конструкции по 

сторонам света, общая масса конструкции, свойства наружных поверхностей (облицовки, 

отделки зданий), режимы работы систем обогрева и кондиционирования, тепловая изоля-

ция здания [6, 7]. 

Температура замыкания. Температурные усилия возникают только в статически 

неопределимых конструкциях. Для систем с одной лишней связью эти усилия возникают 

после превращения конструкции в статически неопределимую (после замыкания системы), 

которое реализуется при некоторой температуре (температуре замыкания системы). Темпе-

ратурные воздействия, возникающие после замыкания конструкций, определяются разно-

стью между экстремальными температурами воздуха и температурой замыкания. 

Однако большинство конструкций относится к системам с несколькими лишними свя-

зями, замыкание которых распределяется по времени. Для конструкций этого типа не су-

ществует температуры замыкания, выраженной каким-либо одним значением, которой со-

ответствовали бы нулевые начальные усилия. Уже в процессе монтажа возникают темпера-

турные деформации и усилия, зависящие как от температурных условий, так и от последо-

вательности монтажа [8]. 

Расчет на температурно-влажностные воздействия выполняется для стадий возведе-

ния и эксплуатации здания. 

Для стадии возведения рекомендуется различать два расчетных случая [СП 

63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции]: 

первый – здание возведено в теплое время года и до пуска отопления конструкции 

здания охлаждаются вследствие понижения температуры наружного воздуха в холодное 

время года; 

второй – здание возведено в холодное время года и конструкции здания нагреваются 

вследствие повышения температуры наружного воздуха в теплое время года. 

В первом расчетном случае из-за противодействия основания температурным измене-

ниям линейных размеров продольных конструкций в них возникают растягивающие напря-

жения, во втором расчетном случае – сжимающие напряжения. 

В первом расчетном случае усадочные деформации можно не учитывать, так как в 

холодное время года деформации усадки бетона не увеличиваются. В связи с тем, что тем-

пературные и усадочные деформации во втором расчетном случае противоположны по 

знаку, а сжимающие напряжения в продольных конструкциях, как правило, не опасны, до-

пускается второй расчетный случай не рассматривать. 

Исследование влияния температурных воздействий проведено на примере монолит-

ного железобетонного каркаса отсека, размером в плане 39,6×21,3 м, 10-ти этажного жилого 
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здания с подземной автопарковкой и нежилыми помещениями первого этажа (рис. 1). По-

ставлена задача оценки влияния отсутствия температурного воздействия на результаты ар-

мирования каркаса объекта строительства. 

 

 
Рис. 1 – Общий вид конечно-элементной модели средней секции 

 

В расчете были рассмотрены три расчетные ситуации [СП 20.13330.2016. Нагрузки и 

воздействия.]: 

1 ситуация: конструкция рассматривается в режиме эксплуатации, расчет произво-

дится по 1 группе предельных состояний, с условным разделением здания на температурно-

деформационные швы. 

2 ситуация: конструкция рассматривается в режиме возведения, расчет производится 

по 1 группе предельных состояний, с учетом положительных температурно-климатических 

воздействий ∆tw = 44 ºC (расчетное значение).  

3 ситуация: конструкция рассматривается в режиме возведения, расчет производится 

по 1 группе предельных состояний, с учетом отрицательных температурно-климатических 

воздействий ∆tс= – 40 ºC (расчетное значение).  

При расчете конструкций для условий возведения расчетные значения снеговых, вет-

ровых и температурных климатических воздействий снижены на 20 % [СП 20.13330.2016. 

Нагрузки и воздействия]. 

В качестве расчетной модели рассматривается пространственная схема с жестким со-

единением элементов, образованная из оболочечных конечных элементов, моделирующих 

стены и перекрытия (плиты-оболочки), а также стержневых элементов, моделирующих ко-

лонны и балки. 

Для исследования напряженно-деформированного состояния каркаса здания были 

отобраны наиболее нагруженные колонны, как основные несущие конструкции. Проведен 

анализ напряжений от различных загружений: постоянная, снеговая, ветровая нагрузки и 

температурное воздействие [9]. 

В качестве примера на рис. 2 показана диаграмма долей рассматриваемых нагрузок и 

воздействий в размере нормальных напряжений в колоннах здания. 
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Рис. 2 – Диаграмма соотношений усредненных значений нормального напряжения усилия  

от отдельных загружений 

 

Результаты расчетов показывают, что основной вклад в напряженное состояние эле-

ментов главной арки принадлежит нагрузке от собственного веса (72 %). При этом следует 

отметить значительную долю (19%) влияния температурных воздействий. 

Температурно-климатические воздействия оказывают существенное влияние на 

напряженно-деформированное состояние каркаса здания. Увеличение армирования прихо-

дится на колонны, расположенные по периферии отсека здания. Изменение армирования в 

большую сторону наблюдается также и для некоторых центральных колонн, при большой 

грузовой площади. В этом случае введение в расчет температурно-климатических нагрузок 

оказывает влияние на увеличении армирования [10]. Для некоторых малонагруженных ко-

лонн наблюдается увеличение расчетного армирования по сравнению с расчетом без учета 

температурного воздействия, но это увеличение не является критическим, т.к. минималь-

ный процент армирования обеспечивает необходимую надежность при конструировании 

колонн. 

 

Заключение. 

В результате проведенных исследований на расчетных моделях здания установлено, 

что большее влияние оказывают отрицательные расчетные температурные воздействия. 

Увеличение армирования по сравнению с расчетом, выполненным без учета температурно-

климатических воздействий, составляет 10…20 % по различным зонам железобетонных 

конструкций. 

 Выявлено, что температурно-климатические нагрузки не предсказуемы на всем мас-

сиве элементов и для отдельных конструкций могут оказать значительное увеличение внут-

ренних усилий, которыми не следует пренебрегать при моделировании и расчете здания в 

ходе его проектирования.  

Разделение конструкций на условные температурные секции, принятое в ранее дей-

ствовавших нормах проектирования, не может быть применено при расчете зданий, т.к. в 

наши дни архитектура, планировка зданий и применяемые материалы имеют большое вли-

яние на температурные усилия и деформации в элементах каркасов зданий. 
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The article considers the influence of temperature and climatic influences on the General 

stress-strain state of the monolithic reinforced concrete frame of the building. The problem of 

estimation of influence of temperature and climatic influences in comparison with other load-

ings is set. The task is to assess to what extent not taking into account this temperature impact 

can affect the reliability and durability of structures. The study of the model is carried out in 

three design situations: in operation mode with conditional separation of the building into tem-

perature-deformation compartments, in construction mode with a reduced value of "positive" 

temperature loads, in construction mode with a reduced value of "negative" temperature loads.  

During the calculations, some assumptions are made, including the method, procedure and 

timing of installation are not considered. The influence of temperature and climatic loads is 

considered in the software package SCAD Office (license № 800908099), on the model of 
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multi-storey residential monolithic reinforced concrete building with underground Parking and 

non-residential premises of the first floor. Several typical sections of different lengths are con-

sidered in the calculation. The work of the sections is calculated together with the base of the 

building. The analysis of calculation results is carried out proceeding from size of change of 

reinforcement in the basic bearing elements: transition to other diameter of working armature 

for columns and change of percent of reinforcement for overlapping plates (covering). 

 
Keywords: temperature and climatic effects; reinforced concrete frame; stress-strain state; temperature closure.  
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В современной практике строительства одной из наиболее перспективных разработок в 

области проектирования фундаментов являются комбинированные свайно-плитные и 

свайно-ленточные фундаменты, где обе составляющие передают усилия от конструк-

ций здания на грунтовое основание. В то же время, стремление к достижению макси-

мально возможного экономического эффекта без потери прочностных характеристик 

конструкций способствует повышению интереса к изучению работы грунтового осно-

вания в нелинейной стадии развития деформаций, когда происходит выход за пределы 

линейных зависимостей между напряжениями и осадками. Авторами настоящей статьи 

на примере монолитного жилого дома рассмотрены варианты свайно-плитного и 

свайно-ленточных фундаментов с применением призматических свай, устраиваемых по 

технологии вдавливания. Принимая во внимание тот факт, что при проектировании ос-

нований зданий и сооружений важно нормировать давление на грунт, а также исполь-

зовать при расчёте модели и схемы, описывающие напряженно-деформированное со-

стояние грунта (НДС), была рассмотрена модель НДС основания, которая учитывает 

развитие нелинейных деформаций на ограниченную глубину. В рамках поставленной 

задачи был произведен расчёт осадки вариантов фундаментов по схеме линейно-дефор-

мируемого полупространства, а также с учётом нелинейного характера зависимости 

между напряжениями и деформациями основания. Выполнено технико-экономическое 

сравнение предложенных вариантов комбинированных фундаментов, а также сформу-

лирован вывод о целесообразности и экономической выгоде, получаемой в результате 

применения метода расчёта осадок зданий и сооружений с учетом нелинейности.  

 
Ключевые слова: осадка; нелинейные деформации; грунтовое основание; комбинированный фундамент; 

свайно-плитный фундамент. 

 

В соответствии с современными тенденциями в области городского строительства 

объем возведения зданий повышенной этажности неуклонно возрастает. При этом количе-

ство территорий с благоприятными грунтовыми условиями сокращается. Наблюдается рост 

нагрузок на основания, сопровождающийся образованием под подошвой фундаментов вы-

сотных зданий значительных по величине давлений, а также осадок, зачастую превышаю-

щих предельно допустимые значения [1]. Таким образом, при расчете фундаментов высот-

ных зданий актуальным является учёт ряда факторов, влияющих на обеспечение нормаль-

ной работы грунтового основания, таких как соотношение давления под подошвой фунда-

мента, расчётного и предельного сопротивления грунта, с сопоставлением расчётных и до-

пускаемых осадок. 

Одним из перспективных направлений при проектировании оснований высотных зда-

ний и сооружений является вариант с использованием комбинированного свайно-плитного 

фундамента, применение которого требует решения вопроса о распределении нагрузки 

между сваями и плитным ростверком [2]. 
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Согласно СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*», расчёт осадки S следует производить при давлении под по-

дошвой фундамента P, не превышающим расчетного сопротивления грунтового основания 

R, т.е. в границах развития линейных деформаций [3]. Однако, на основании ряда научных 

работ, посвященных данной проблеме, а также исходя из практического опыта проектиро-

вания фундаментов, можно сделать вывод о допустимости превышения расчётного сопро-

тивления. При этом осадку зданий и сооружений следует определять с учётом нелинейно-

сти [4]. Актуальным становится вопрос о том, как далеко можно выйти за рамки R, и на 

сколько можно приблизиться к величине предельно допустимого давления Pр.д. (R < P ≤ 

Pр.д.) [5]. В этом случае важно обеспечить условие, что осадка сооружения S не была больше 

предельно допустимого значения Su (S  ≤ Su). 

Авторами статьи выполнены расчеты вариантов комбинированных фундаментов с 

учетом развития линейных и нелинейных деформаций грунтового основания при различ-

ной величине давления P под подошвой ростверка. Значение последнего находится в пре-

делах R = 410,0 кПа и Pр.д. = 970,0 кПа. Проектирование фундаментов производилось для 

секции 27-этажного жилого дома, выполненного по каркасно-ствольной конструктивной 

схеме из монолитного железобетона, расположенного на ул. Физкультурной в г. Самаре. 

Общая расчетная нагрузка в уровне обреза фундамента составляет F = 33690,0 тс. В проекте 

приняты составные призматические сваи сечением 300 × 300 мм и длиной ствола                        

l = 18,0…21,0 м (рис. 1), расчетно-допускаемая нагрузка на составную сваю, погруженную 

по технологии вдавливания с шагом a = 5…7d [6], составляет Nр.д. = 80,0 тс. Природное 

давление в уровне подошвы фундамента, расположенного на глубине h = 2,5 м порядка      

Gzq0 = 40,0 кПа. 

Геологическое строение участка, определяется развитием толщи верхнечетвертичных 

аллювиальных отложений (aQIII), представленных коричневоцветными тяжелыми суглин-

ками с линзами легких глин, консистенция которых варьирует от полутвердой до мягкопла-

стичной, и легкими глинами полутвердой-тугопластичной консистенции с прослоями су-

глинков и линзами песков. С поверхности практически повсеместно развиты современные 

техногенные отложения (tQIV) мощностью 0,6…0,8 м, представленные переотложенными 

глинистыми грунтами (глины, суглинки), с примесью строительного мусора (щебень, би-

тый кирпич, и т.п.). Глубина залегания установившегося уровня грунтовых вод (УГВ) со-

ставила hв = 7,26…8,14 м от поверхности. Проявления неблагоприятных для строительства 

процессов и явлений на исследуемой территории в ходе рекогносцировочного обследова-

ния не обнаружены. 

По данным разведочного бурения и лабораторных исследований в грунтовой толще 

выделено шесть инженерно-геологических элементов (ИГЭ), физико-механические харак-

теристики которых приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Физико-механические характеристики грунтового основания 

№ 

ИГЭ 

Название ИГЭ E, 

МПа 

φ,° С, кПа IL γ, т/м3 γd, 

т/м3 

e 

1 Почвенно-растительный слой - - - - 15 - - 

2 Суглинок полутвердый 7,7 21,0 18,0 0,01 1,86 1,59 0,723 

3 Суглинок твердый 15,0 22,0 24,0 0,02 2,04 1,74 0,578 

4 Суглинок мягкопластичный 8,4 18,0 13,0 0,58 2,03 1,61 0,699 

5 Суглинок тугопластичный 14,0 21,0 22,0 0,37 2,04 1,65 0,661 

6 Глина полутвердая 22,0 21,0 39,0 0,07 2,05 1,65 0,677 
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Рис. 1 – Инженерно-геологический разрез 

 

По первому варианту проектирования принимаем комбинированный свайно-плитный 

фундамент, состоящий из 213 свай, воспринимающих нагрузку NIIc = 17040,0 тс, и сплош-

ной монолитной плиты, площадью Aпл = 829,2 м2 и толщиной hp = 1,5 м, устраиваемой под 

всем зданием (рис. 2). Допускаемая нагрузка на плиту составляет NIIp  = 16650,0 тс, при этом 

давление под подошвой последней порядка P = 200,0 кПа, что меньше R = 410,0 кПа. Расчет 
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осадки монолитной плиты произведен по схеме линейно-деформируемого полупростран-

ства с использованием формулы (5.19) СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. 

Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»: 

,∑
1

n

i i

ii

E

hG
S



                                                                            (1) 

где β – безразмерный коэффициент, принимаемый равным 0,8; Gi – дополнительное давле-

ние в середине i-го участка; hi – глубина i-го участка, принимаемая равной не более 0,4 

ширины фундамента b; Ei – модуль деформации в середине i-го участка. 

По формуле (1) получаем, что осадка здания при данном варианте фундамента соста-

вит S = 11,4 см, что меньше на 37 % предельно допустимого значения Su = 18,0 см. 

 

 
Рис. 2 – План свайного поля и ростверка по 1-му варианту проектирования 

 

Принимая во внимание полученный результат, в качестве второго варианта фунда-

ментов принят к рассмотрению комбинированный фундамент с ленточным ростверком, об-

щая площадь которого составит Aпл = 479,2 м2 (рис. 3), а давление под подошвой ростверка 

P = R = 410,0 кПа, т.е. расчёт деформации грунтового основания ведем в линейной поста-

новке. 

При данном давлении нагрузка, воспринимаемая монолитным ленточным роствер-

ком, составит NIIp = 19646,4 тс, в то время как нагрузка, воспринимаемая сваями в количе-

стве 176 шт., составит NIIc = 14043,6 тс. Расчёт осадки в данном случае ведется для наиболее 

характерного сечения при ширине подошвы фундамента b = 3,4 м. Таким образом, имеем, 

что полученная осадка S = 142,0 мм < Su = 180,0 мм. 

При проектировании оснований и фундаментов крайне важно ограничивать давление 

на грунт и использовать определенные расчётные модели и схемы, описывающие его напря-

женно-деформируемое состояние (НДС) [7]. Согласно современным представлением о ха-

рактере распределения деформаций в грунтовом основании, наибольшая глубина развития 

пластических деформаций под краями фундамента при условии P = R не должна превышать 

zmin = 0,25b [8]. Известная формула расчетного сопротивления R построена таким образом, 

что среднее давление по подошве фундамента в данном случае приравнивается к расчет-

ному сопротивлению грунта R. 
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Рис. 3 – План свайного поля и ростверка по 2-му варианту проектирования 

 

Однако, когда напряженно-деформируемое состояние в грунтовом основании соот-

ветствует условию R < P ≤ Pр.д., то осадку определяют согласно решениям теории предель-

ного равновесия с учетом нелинейности. При этом последнее следует выполнять в пределах 

активной зоны сжатия грунта, в рамках которой происходит формирование жесткого ядра 

под подошвой фундамента и развитие пластических зон грунта в стороны и вверх, а не по 

всей глубине сжимаемой толщи грунтового основания. 

На основании вышеизложенного, авторами рассматривается модель НДС грунта, учи-

тывающее развитие нелинейных деформаций на ограниченную глубину. Указанное рассто-

яние принимается равным z = b. Следовательно, при определении осадки происходит учёт 

как линейной, так и нелинейной составляющих, и осадка будет определяться из выражения: 

,0 нRzR KSSS                  (2) 

где SR – осадка в пределах активной зоны деформаций грунтового основания от давления P 

= R; SRz – осадка, определенная с учетом развития линейных деформаций при P = R в пре-

делах зоны сжатия z = b; Кн – коэффициент нелинейности [9], определяемый из выражения: 

.
))((

))((
1

0,

н
PPR

RPRP
K

uzg

u







     (3) 

Принимается к рассмотрению выбранный участок монолитного ленточного ростверка 

шириной b = 1,9 м с давлением под подошвой P = 600,0 кПа. При этом, учитывается рас-

пределение нелинейных деформаций на глубину z = b = 1,9 м. Таким образом, грунтовое 

основание работает при следующем условии: 
R P .        (4) 

Нагрузка, воспринимаемая ленточным ростверком площадью Aпл = 338,1 м2, состав-

ляет NIIp = 20250,0 тс, тогда как усилие, передаваемое на сваи в количестве 168 шт., равно 

NIIс = 13440,0 тс. Следует отметить, что сваи располагаются в местах сосредоточения нагру-

зок от элементов несущих конструкций здания [10]. 
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Рис. 4 – К расчету осадки фундамента с учетом нелинейности 

 

 
Рис. 5 – План свайного поля и ростверка по 3-му варианту проектирования 

 

В результате выполненных расчётов получаем, что осадка в рамках учета нелинейных 

деформаций равна SRz = 50,4 мм, а коэффициент Кн = 1,7. Осадка, определенная с учетом 
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линейного характера зависимости между напряжениями и деформациями, составляет SR = 

75,6 мм. 

По формуле (2) получаем, что S0 = 160 мм < Su = 180 мм. Расчёт и сравнение стоимости 

вариантов фундаментов сведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Технико-экономическое сравнение вариантов фундаментов 

Вариант  

фундамента 
Наименование работ 

Объем 

работ, 

м3 

Стоимость 

единицы, 

руб./м3 

всего, 

млн. руб. 

1 2 3 4 5 

Вариант 1 

Свайно-плитный 

фундамент  

(P = R) 

Отрывка котлована 1638,0 300 0,491 

Устройство фундаментов из призма-

тических свай  
402,6 18000 7,247 

Устройство монолитного ростверка 1328,8 14000 18,603 

Итого 26,341 

Вариант 2 

Комбинированный 

свайно-ленточный 

фундамент 

 (P = R) 

Отрывка котлована 1638,0 300 0,491 

Устройство фундаментов из призма-

тических свай  
332,6 18000 5,987 

Устройство монолитного ростверка 769,1 14000 10,767 

Итого 17,245 

Вариант 3 

Комбинированный 

свайно-ленточный 

фундамент 

(R < P ≤ Pр.д.) 

Отрывка котлована 1638,0 300 0,491 

Устройство фундаментов из призма-

тических свай  
317,5 18000 5,715 

Устройство монолитного ростверка 542,6 14000 7,596 

Итого 13,802 

 

Исходя из данных, представленных в табл. 2, можно сделать вывод, что для данного 

жилого дома в заданных грунтовых условиях наиболее эффективно использование вари-

анта свайно-плитного фундамента, рассчитанного с учетом распространения нелинейных 

деформаций на ограниченную глубину сжимаемой толщи. Экономический эффект данного 

варианта по сравнению с первоначально принятым конструктивным решением составляет 

порядка 48 %. Таким образом, вопрос развития метода расчёта осадки в нелинейной поста-

новке и его применение при проектировании оснований зданий и сооружений является 

практически значимой задачей. Применение данного способа позволит получить значи-

тельную экономию материальных ресурсов на возведение объектов без потери их требуе-

мой надежности. 

 

Заключение. 

При проектировании комбинированных фундаментов одной из ключевых особенно-

стей является решение задачи о распределении нагрузки между сваями и плитой (ленточ-

ным ростверком). 

Конструирование комбинированных свайно-плитных и свайно-ленточных фундамен-

тов производится с учётом того, что лучше использовать меньшее количество свай и рас-

полагать их в местах концентрации нагрузки (под колонной, пилоном, несущей стеной).  

Учёт нелинейного характера зависимости между напряжениями и деформациями ос-

нования следует производить в рамках активной зоны сжатия грунта, в пределах которой 

происходит формирование жесткого ядра под подошвой фундамента. 
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In modern building and construction practice, one of the most promising research in the field 

of foundation design is about combined pile-plate and pile-strip foundations, where both parts 
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transfer forces from the building structures to the soil basement. At the same time, the aspira-

tion to achieve the maximum possible economic effect without losing the strength properties 

of constructions contributes to an increasing interest in studying the work of the soil foundation 

in the stage of nonlinear strains, when the linear dependencies between tensioning and settle-

ment go beyond the limits. The authors of this article, using the example of a solid-cast do-

mestic building, considered options of pile-plate and pile-strip foundations, using prismatic 

piles, which are set up according to the pile jacking technology. Taking into account the fact 

that, when designing the buildings and structures basements, it is important to normalize the 

pressure on the soil, and also to use, when calculating, models and schemes describing the 

stress-strain state of the soil, the model of the stress-strain state of the soil of the foundation 

was considered, which takes into account the development of nonlinear strains on the limited 

depth. In the framework of the task, we made the computation of settlement of various foot-

ings, according to the linearly deformable half-space scheme, and also taking into account the 

nonlinear nature of the dependency between tensioning and deformations of the footings. A 

technical and economic comparison of the proposed options for combined foundations is 

made, as well as a conclusion is formulated on the practicability and economic benefits ob-

tained as a result of applying the method of computation of settlement of buildings and struc-

tures taking into account nonlinearity. 

 
Keywords: settlement; nonlinear strains; soil foundation; combined foundation; pile-plate foundation. 
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В статье приводятся результаты компьютерного моделирования крайнего узла стыка 

колонн и балок сталежелезобетонного каркаса высотного здания. Узел, сечения его эле-

ментов и усилия в нем определены по результатам статического расчета модели в ПК 

Лира. Узел моделировался с помощью ПК Ansys в линейной постановке задачи. Выде-

лены основные факторы, нуждающиеся в анализе - свойство сталежелезобетонных кон-

струкций изменять свое равновесное состояния после укладки бетонной смеси в опа-

лубку и перераспределение напряжений и изменение деформаций при включении бе-

тонного сечения в работу. Рассмотрено четыре стадии жизненного цикла конструкции 

в зависимости от этапа монтажа: работа стальных элементов до бетонирования; состо-

яние во время набора прочности бетоном; работа комбинированного сечения без при-

ложения эксплуатационных нагрузок, работа на стадии эксплуатации. В результате ис-

следований установлено изменение напряженно - деформированного состояния элемен-

тов узла по стадиям монтажа сталежелезобетонных конструкций, необходимое для 

уточнения методик расчета стыка.  

 
Ключевые слова: компьютерное моделирование; Ansys; напряженно-деформированное состояние; высотное 

здание; сталежелезобетонный каркас; последовательность монтажа. 

 

В современных городах наблюдается неослабевающая тенденция к увеличению плот-

ности застройки, особенно центральной части, что достигается повышением этажности. 

Для высотных зданий актуально использование в качестве несущей системы сталежелезо-

бетонного каркаса, имеющего ряд преимуществ по сравнению со стальными и железобе-

тонными аналогами [1], однако несмотря на активное применение за рубежом, в нашей 

стране такие конструкции имеют локальное распространение. Многочисленные исследова-

ния отечественных и зарубежных авторов посвящены отдельным элементам каркаса (ко-

лоннам, балкам, перекрытиям) [2…6], но исследований узлов каркасов значительно 

меньше.  

Из наиболее известных отечественных объектов можно указать здание МИД в 

Москве, которое, как и остальные «Сталинские высотки» сооружены с применением стале-

железобетона. Каркас здания МИД имеет высоту 125 м, конструктивную схему с жесткими 

рамами с применением сварных конструкций узлов. Колонны и балки обетонировались, 

при этом обетонка учитывалась как несущий элемент, что позволило снизить расход стали 

на каркас примерно на 25 %.  В современном комплексе «Евразия» в Москве, высотой 309 

м применены комбинированные перекрытия и конструкции стволов жесткости. Использо-

вание таких конструкций по сравнению с чисто железобетонными, позволило снизить соб-

ственный вес и увеличить внутреннее пространство здания [11]. Наиболее высоким в Ев-

ропе из реализованных зданий, является небоскреб Лахта Центр (Санкт-Петербург) имею-

щий высоту 462 метра. Реализация этого проекта подняла уровень строительной отрасли 

нашей страны и способствовала появлению норм проектирования, в частности  
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СП 266.1325800.2016 «Конструкции сталежелезобетонные. Правила проектирования» 

и СТО АРСС 11251254.001-018-4 (в развитие СП 266.1325800.2016). 

В европейских странах для проектирования сталежелезобетонных каркасов исполь-

зуют Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures, EN 1994-1-1, 2007 [9, 10]. 

Выполненное сопоставление СП 266.1325800 и Еврокода 4 показало, что принципиальных 

противоречий в постановке расчетов не имеется. В обоих документах даны правила расчета 

прочности и устойчивости сталежелезобетонных конструкций, сопротивления поперечных 

сечений, расчета на выносливость, расчеты по деформациям. Однако в Еврокоде 4, в отли-

чие от СП 266.1325800, содержится описание более широкого круга вопросов проектиро-

вания сталежелезобетонных конструкций, не только как самостоятельных элементов, но 

как элементов и узлов каркасов зданий и сооружений. Отечественные нормы рекомендаций 

к расчету либо учету характеристик и свойств узлов конструкций не предлагают.  

Как показали экспериментальные исследования, проведенные в лаборатории Каз-

ГАСУ [5…8], существующие стандарты организаций и своды правил РФ, имеющие раз-

делы, посвященные расчетам сталежелезобетонных конструкций, не полностью отражают 

фактическую работу сталежелезобетонных конструкций. Композиционное сечение элемен-

тов узла сталежелезобетонного каркаса требует оценки перераспределения напряжений 

между составными его частями. Среди основных факторов, требующих детального анализа 

можно выделить следующие:  

1) свойство сталежелезобетонных конструкций изменять свое равновесное состояния 

после укладки бетонной смеси в опалубку;  

2) влияние начальной усадки и начальной ползучести бетона на перераспределение 

напряжений, а также на развитие прогибов в изгибаемых конструкциях;  

3) влияние развития упругопластических деформаций бетона на образование допол-

нительных напряжений в стальной части (эффект догружения);  

4) влияние податливости шва контакта из-за близкого расположения к нейтральной 

зоне сечения композитной балки.  

Численное моделирование с помощью ПК Ansys может помочь с решением ряда вы-

шеуказанных задач без проведения дорогостоящих и технически сложных натурных испы-

таний [4].  

В качестве объекта исследования выбрано 32-х этажное здание, симметричное в 

плане, общей высотой 130 метров, с максимальными размерами типового этажа в плане 

33,0 м, (рис. 1), для каркаса которого выполнен расчет с помощью ПК Лира. Статический 

расчет выполнялся в линейной постановке задачи, с учетом требований нормативных доку-

ментов по определению нагрузок и созданию расчетных моделей. В результате расчета под-

тверждена требуемая прочность и жесткость элементов каркаса и здания в целом. 

Сталежелезобетонный каркас принят из колонн железобетонных со стальным сердечником 

в виде двутавра, общим сечением от 500 × 500 мм, комбинированных балок – 300 × 400 мм 

и монолитных железобетонных перекрытий по стальныму профилированному настилу. По 

результатам статического расчета сталежелезобетонного каркаса здания в ПК Лира, выде-

лены 13 расчетных случаев стыков балок с колоннами по высоте каркаса и положению в 

плане, в зависимости от соотношений, полученных из статического расчета усилий N, M, 

Q. 

Для дальнейшего исследования в ПК Ansys принят узел стыка балок перекрытия пер-

вого этажа с крайней колонной. Размер фрагмента стыка определялся до зоны нулевых мо-

ментов, полученных из статического расчета каркаса, (рис. 2, а). Крепление металлической 

части рамного узла принято на болтовых соединениях на опорные пластины, по аналогии с 

рамным узлом крепления стальных конструкций, (рис. 2, б), сечение элементов учитывало 

наличие гибкой стержневой арматуры. 
  



ISSN 2541-9110                                        Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. № 4(11). 2019 

 

 
- 27 - 

 

а) б) 

  

 

Рис. 1 – Несущая система высотного здания:  

а – пространственная модель в ПК Revit; б – план типового этажа 

 

  
Рис. 2 – Моделирование узла в ПК Ansys:  

а – размеры и общий вид сопряжения элементов каркаса;  

б – схема соединения стальных элементов узла  

 

Для упрощения модели в расчете боковые балки были заменены эквивалентными 

нагрузками на пластины узла. На болты прикладывалось усилие предварительного затяже-

ния. С учетом расположения в каркасе на колонну кроме продольного усилия от вышеле-

жащей части здания действует изгибающий момент.  

Особенностью сталежелезобетонных конструкций является последовательное вклю-

чение элементов сечения в работу – изначально стальная конструкция, далее получает 

нагрузку от материала обетонирования, которые набирают прочность в течение определен-

ного периода времени, в дальнейшем включаясь в работу и в итоге происходит совместное 

восприятие элементами эксплуатационных нагрузок [11]. В исследовании были учтены сле-

дующие стадии работы стыка (рис. 3): 

Стадия 1: стальные конструкции до обетонирования, учитывались собственный вес 

металлической конструкции и изгибающие моменты в узлах от действия ветровых нагру-

зок. 
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Стадия 2: помимо собственного веса металлической конструкции и изгибающих мо-

ментов в узлах от действия ветровых нагрузок, действует нагрузка от веса еще не набрав-

шего необходимой прочности бетона. Нагрузка от бетона, не включённого в работу на этом 

этапе, моделировалась как равномерно-распределённая нагрузка, приложенная на колонну 

и балки исследуемой конструкции.  

Стадия 3: бетон уже включается в работу, т.е. имеет собственную набранную проч-

ность и жесткость. Моделируются также собственный вес стальной и бетонной части и из-

гибающие моменты в узлах от действия ветровых нагрузок.  
Стадия 4: учитываются эксплуатационные нагрузки от междуэтажного перекрытия на 

балку, нагрузка и изгибающий момент от вышележащих конструкций на колонну, получен-

ные из статического расчета каркаса здания при действии всех эксплуатационных нагрузок.  

Верификация компьютерной модели выполнена путём сравнения результатов 

моделирования с экспериментальными данными [8]. Бетон и стальной прокатный двутавр 

моделировались с помощью конечных элементов типа Solid187, арматура и анкера - 

Beam188. Для моделирования контактного взаимодействия бетона и арматуры использова-

лись элементы: CONTACT173 и TARGET170 с коэффициентом трения 0,8 [12] и характе-

ром контакта Bonded («связанный»). Полученные результаты моделирования показали удо-

влетворительную сходимость, что позволило принять окончательные характеристики для 

элементов рассматриваемого узла.  

 

  
Рис. 3 – Вид модели с приложенными нагрузками с учетом стадийности 
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В результате расчета программным комплексом Ansys для каждой из стадий работы 

сталежелезобетонного стыка получены перемещения и напряжения во всех конструктив-

ных элементах. Узел находится в сложном напряженно - деформированном состоянии.  

Прогибы балки и перемещения колонны, (рис. 4) изменяются по схожему принципу - 

максимальные в стадии эксплуатации. Так же наблюдается значительное увеличение де-

формаций, до 65 % максимальных значений, на второй стадии работы узла.  

 

 
Рис. 4 – Величина перемещений в балке (а) и колоне (б) с учетом стадий работы узла 

 

Напряжения, полученные для жесткой арматуры конструкции на всех стадиях и во 

всех контрольных точках, не превышают нормативных и расчетных предельных значений. 

Однако в бетоне балки (верх и низ на опоре) на стадии эксплуатации напряжения растяже-

ния и сжатия соответственно превысили нормативные и расчетные пределы прочности, что 

свидетельствует о наличии трещин и возможном выключении из работы данной части се-

чения бетона. Характер распределения напряжений и деформаций и их максимальные ве-

личины в поперечных сечениях элементов стыка показаны в табл. 1, по длине элементов - 

в табл. 2. Характер распределения напряжений по длине элемента изменяется, в целом под-

тверждая «жесткую» схему работы балки на опоре.  

Положение нейтральной оси в элементах стальной и бетонных частей в сечении балки 

на стадии эксплуатации, численные значения и площади сжатой и растянутой зон приве-

дены на рис. 5, что позволяет сравнить полученные результаты моделирования с извест-

ными методиками расчета.  

Анализ полученных результатов показал, что в металлических конструкциях до 

обетонирования могут проявлятся местные потери устойчивости, в частности в стенке 

двутавра балки, которые могут привести к общей потере устойчивости элементов. 

 

 
Рис. 5 – Распределение напряжений (МПа) в балке на опоре:  

а – напряжения в жесткой арматуре, б – напряжения в бетоне, в – полученная расчетная схема 
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Таблица 1 

Напряжения и деформации в поперечных сечениях колонны и балки в зоне стыка 
 Стадии возведения конструкции 

 1 2 3 4 

Н
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я
ж

е
н

и
я
 в

 к
о

л
о

н
н

е 
в
 

о
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н
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м
 с

еч
ен

и
и

, 
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-13,423         28,476 

 

 
-13,494           27  

 

 
-25,977   29,027 
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+0,556 -0,64163 

 

 
+1,1657 -1,4107 

 

 
+7,9e-002    -0,19703 
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-4,8481      24,233 

 

 
-14,229            36,2 

 

 
-1,9            3,559 

 

 
-64,79              127,69 
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о
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и

, 
м

м
 

 

 
+0,590 -0,695 

 

 
+1,209       - 2,15  

 

 
+0,10559-0,13 

 

 
+3,006 -4,3015 

 

Подтверждена необходимость для стадии монтажа проектировать металлическую 

часть конструкции, исходя из методик расчета стальных конструкий на местную и общую 

устойчивость. 

Кроме того, расчеты показали, что обетонирование конструкций значительно 

повышает жесткость металлических конструкций: деформации в сечении снижаются 

примерно на 40 %, значительно изменяется уровень и характер распредления напряжений.  
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В зависимости от выделенных расчетных стадий работы конструкций меняется и 

напряжение в стальных болтах: интенсивность внутренних усилий от 1 до 4 стадии увели-

чивается практически в 8 раз, так же наблюдается скачок напряжений в 1,5…2 раза на вто-

рой стадии и релаксация напряжений на третьей. На стадии эксплуатации напряжения 

близки к предельным значениям, следовательно, надежность стыка необходимо дополни-

тельно обеспечить, например, при помощи сварных соединений элементов. 

 
Таблица 2 

Напряжения в продольном сечении балки и колонны 

С
та

д
и

я
 

Напряжения в балке (опора слева), МПа 

Профиль Бетон 

1 

 
4,1173      -1,8912e-002 

- 

2 

 
-18,50521,356 

- 

3 

 
-2,56191,6424 

 
-1,6108 0,81094 

4 

 
-88,951 154,67 

 
-30,2 5,428 

Напряжения в колонне с учетом стадий, МПа 

Профиль Бетон 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
-71,955,3 

 
-73,9 

56 

 
-92,855 

 
-144,3 105,5 

- - 

 
-3,3 0,9 

 
-27,8 2,7 
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По результатам моделирования выполнено сравнение с проверочными расчетами се-

чения балки на опоре по двум отечественным методикам: «Руководство по проектированию 

железобетонных конструкций с жесткой арматурой», М.: Стройиздат, 1978 и СТО АРСС 

11251254.001-018-4, по высоте сжатой зоны х и предельному моменту, воспринимаемому 

сечением, (рис. 6) Расчетные формулы методик и полученные результаты приведены                    

в табл. 3.  

Расчеты расчетов показывают близкие значения, однако в результате расчета по вто-

рой методике прочность сечения обеспечена, по первой – нет, так как изгибающий момент 

из статического расчета составляет 46,4 кНм. Несмотря на то, что высота сжатой зоны по 

методике СТО ближе к полученной в результате моделирования, характер распределения 

напряжений (с возможным появлением трещин в сжатой зоне) не дает сделать окончатель-

ный вывод по оптимальности рассмотренных методик. Необходимо подтверждение резуль-

татов экспериментальными исследованиями фрагментов конструкций. 

 
Таблица 3 

Методики расчета 
Методика Параметр Значение 

Руковод-

ство 

 

142,86 

мм 

СТО 

 

171,5 мм 

Руковод-

ство 
 

43.6 кНм 

СТО 

 

49.2 кНм 

 

 
Рис. 6 – Высота сжатой зоны х, полученная по различным методикам 

 

Заключение. 

По результатам моделирования узла в ПК Ansys установлен характер распределения 

напряжений и деформации в материалах элементов с учетом стадийности работ. Характер 

распределения напряжений в опорном сечении балок, с наличием растянутой зоны длиной 

около 1/3 пролета балки в верхней части сечения и сжатой в нижней части, подтверждает 

жесткую (рамную) работу стыка.  

Расчеты показывают, что в металлических конструкциях до обетонирования может 

проявиться местная потеря устойчивости. Для стадии монтажа металлическую часть 

конструкции следует проектировать исходя из методик расчета стальных конструкций, с 

учетом требований к местной и общей устойчивости.  
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На стадии эксплуатации возможно выключение из работы сжатой зоны бетона балки 

на опоре, что необходимо учесть при расчете на прочность. Напряжения в стальных болтах 

соединяющих элементы каркаса в узле значительно изменяются, что может привести к их 

преждевременному разрушению, следовательно необходимо дополнительно обеспечивать 

прочность стыка (болты использоватьтолько для стадии монтажа).  

Установленные в ходе выполнения расчетов в ПК Ansys размеры сжатой зоны бетон-

ной части сечения и стального сердечника могут быть использованы для уточнения расчета 

прочности элементов и узла в целом.  
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The article presents the results of computer simulation of the lateral node of the joint of col-

umns and beams of steel-reinforced concrete frame of a high-rise building. The node, sections 

of its elements and efforts in it are determined by the results of static calculation of the model 

in the LIRA PC. The node was modeled using Ansys PC in a linear statement of the problem. 

The main factors that need analysis are identified - the property of steel-reinforced concrete 

structures to change their equilibrium state after laying the concrete mix in the formwork and 

the redistribution of stresses and changes in deformations when the concrete section is in-

cluded in the work. Four stages of the construction life cycle are considered, depending on the 

mounting stage: steel elements work before concreting; state during concrete curing; combined 

section work without application of operational loads, work at the exploitation stage. As a 

result of the studies, a change in the stress-strain state of the elements of the node at the stages 

of installation of steel-reinforced concrete structures was found, necessary to clarify the meth-

ods for calculating the joint.  

 
Keywords: computer modelling; ansys; stress-deformed state; the console; high-rise building; steel-reinforced con-

crete frame; mounting sequence. 
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В статье приводится информация о проведённом экспериментальном исследовании ос-

новных физико-механических характеристик опрессованных соединений арматуры. 

Рассмотрению подвергалась арматура класса А500С диаметрами 18, 20 и 25 мм. Иссле-

довались прочность, податливость и деформативность стыков на образцах с различ-

ными условиями опрессовки муфт на стержни арматуры. Результаты испытаний пока-

зали возможность равнопрочной стыковки арматурных стержней опрессовкой муфты 

при действии статических нагрузок. Деформативность стыкового соединения не превы-

шает соответствующих деформаций аналогичных цельных арматурных стержней. 

 
Ключевые слова: арматура; муфта; механическое соединение; опрессованный стык; испытание на растяже-

ние. 

 

В настоящее время в нашей стране возводится большое количество зданий с монолит-

ным несущим каркасом. Технология производства арматурных работ в подобных зданиях 

предусматривает устройство стыков арматуры по длине в изгибаемых и сжатых элементах. 

Одним из наиболее распространённых типов стыковки является стыковка внахлёст, при 

этом стержни от места стыка заводятся в тело конструкции не менее чем на длину анке-

ровки, что приводит к перерасходу арматуры до 27 % при использовании стержней диамет-

рами 32…40 мм [1]. Кроме того, в железобетонном сечении в месте стыка нахлёстом воз-

никает скопление большого количества арматуры – фактически, наблюдается удвоение со-

отношения площади арматуры к площади бетона относительно сечений, в которых нет 

стыка [2], что может привести к затруднениям при проведении бетонных работ [1]. Недо-

статком соединения арматурных стержней нахлёстом можно считать также путь передачи 

усилия в арматуре: посредством сил сцепления усилие с одного из арматурных стержней 

передаётся сначала на бетон, а затем, также за счёт сил сцепления, усилие переходит с бе-

тона на другой арматурный стержень [3]. Тем самым, прочность соединения зависит от 

прочности бетона. При повреждении или разрушении части бетона прочность нахлёсточ-

ного соединения резко снижается, что может привести к разрушению всей конструкции [1]. 

Соединения нахлёстом не считаются надёжными при действии циклических нагрузок [4]. 

В качестве альтернативы соединению стержней нахлёстом можно рассматривать 

сварные и механические соединения.  
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Сварные соединения оказываются весьма неэффективными с точки зрения цены и 

сроков выполнения. Кроме того, качество сварного соединения арматурных стержней 

сильно зависит от квалификации сварщика [4]. 

Механические соединения арматурных стержней разработаны в большом количестве 

вариантов, что позволяет использовать их в практически любых реально возникающих при 

проектировании и строительстве ситуациях [2]. Среди механических соединений можно 

выделить резьбовые соединения и соединения, выполняемые опрессовкой муфты.  

В различных источниках отмечаются многочисленные преимущества механических 

соединений относительно сварных и соединений нахлёстом. В частности, среди достоинств 

можно отметить: простоту и скорость выполнения соединения [2, 5];снижение расхода ар-

матуры до 3…5 % относительно соединения нахлёстом [5]; механические соединения ар-

матуры оказываются более эффективными по стоимости, чем сварные соединения [2]; 

прочность механического соединения не зависит от прочности окружающего бетона [5], 

что повышает надёжность конструкции; прочность механического соединения может быть 

до 1,2…1,5 раза выше прочности соединяемых стержней [3]; относительно соединения 

нахлёстом, механическое соединение может развить большую деформацию перед тем, как 

произойдёт его разрушение [2, 3]; механическое соединение, особенно ряд исполнений 

резьбовых соединений, существенно снижает количество арматуры в сечении с механиче-

ским стыком относительно сечения со стыком нахлёстом, вследствие чего может быть 

уменьшено количество пустот в конструкции при бетонировании [5]; в ряде случаев может 

быть уменьшено сечение элемента, например, колонны, что позволяет получить больше по-

лезного пространства на этажах [2]; отмечаются также другие достоинства [5]. 

Большое количество экспериментальных исследований посвящено изучению харак-

тера работы механических резьбовых соединений [1, 2, 6, 7]. Предложены также способы 

расчёта резьбовых соединений арматуры [6, 8]. В тоже время резьбовым соединениям при-

сущи некоторые недостатки. Так, в работе [6] отмечается, что прочность муфтового резь-

бового соединения в значительной степени зависит от качества выполнения резьбы; наблю-

дается пониженное сопротивление муфтовых резьбовых соединений; модуль деформации 

соединения снижен относительно модуля деформации цельного стержня, что необходимо 

учитывать при расчёте деформаций и ширины раскрытия трещин. В [1] также указывается, 

что использование муфтовых соединений арматуры винтового профиля с большой подат-

ливостью приводит к возрастанию прогибов и раскрытию трещин до недопустимых вели-

чин. Кроме того, выполнение резьбы на торцах стержней требует применения специализи-

рованных устройств и оборудования, для размещения которых может потребоваться отап-

ливаемое строение в пределах строительной площадки. 

Весьма перспективным представляется использование опрессованных муфт, однако 

имеющаяся на данный момент научная и техническая документация по данному типу со-

единений развита в недостаточной мере, что препятствует широкому внедрению этой тех-

нологии в строительную практику. Наблюдается также недостаток экспериментальных ис-

следований характера работы данного типа соединений. Некоторая обобщённая информа-

ция по работе опрессованных соединений может быть найдена в работе [1], а исследование 

поведения стыков, выполненных с применением некоторых моделей обжимных муфт, было 

выполнено в [9]. 

Целью предлагаемой работы была экспериментальная проверка прочности, податли-

вости и деформативности опрессованных стыков арматурных стержней. Ввиду перспектив-

ности класса арматуры А500С [10], работа механические обжимных муфтовых соединений 

рассматривалась на стержнях арматуры указанного класса диаметрами 18 мм, 20 мм и 25 

мм. Стыки были выполнены с помощью системы гидравлической опрессовки муфт 

ПО100М производства компании ООО «Транстехкомплект». Использовались муфты со-

единительные производства ООО «ЭкоСтройПроект», изготовленные в соответствии с ТУ 
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4842-003-75604862-2012. Опрессовка была произведена на предприятии ООО «Мостмеха-

ника» в г. Санкт-Петербург. 

При проведении испытаний использовались следующие образцы: 

 образцы группы «0»: стержни арматуры соответствующих диаметров, испытанные 

на растяжение по методике ГОСТ 12004-81 для определения их фактических прочности и 

деформативности; 

 образцы группы «D»: два отрезка арматурных стержней, соединённые опрессовкой 

муфты (рис. 1, а), длина элемента составляла 550 мм, зазор между торцами стержней варь-

ировался от 0 до 1,5 мм. 

 образцы группы «А»: муфта, опрессованная на цельном стержне (рис. 1, б), исполь-

зовались для определения физико-механических характеристик муфты.  

 образцы группы «C»: арматурный стержень с муфтами, опрессованными по концам 

и образцы группы «I»: арматурный стержень, в центре которого опрессовывалась муфта 

(рис. 1, в) использовались для выявления величины проскальзывания муфты относительно 

стержня. 

 образцы группы «В»: стержни арматуры, соединённые муфтой, при этом расстоя-

ние между торцами арматуры внутри муфты задано равным 20 мм (рис. 1, г); на данных 

образцах на базе длиной 20 мм измерялась деформативность муфты, дополнительно испы-

тание данных образцов позволило выявить характер работы соединения при его возможном 

некачественном выполнении.  

 

 
Рис. 1 – Опрессованные соединения арматуры:  

а – образцы группы «D»; б – образцы группы «А»; в – образцы групп «C» и «I»;  

г – образцы группы «В» 

 

Группы «A», «B» и«D» содержали по три образца каждого из рассматриваемых диа-

метров, а группы «C» и «I» – по два образца каждого диаметра. 

Испытания проводились на разрывной машине ИР-500. Деформации измерялись дат-

чиками часового типа, прогибомерами ПАО-6, а также штатным измерителем перемещений 

машины ИР-500. 

По результатам испытаний было установлено, что площадка текучести для образцов 

группы «0» отмечалась при напряжениях порядка 560 – 605 МПа при относительной дефор-

мации около 2 %. Относительное удлинение образцов при разрыве составляло 15…16,8 %. 

Диаграмма – для арматуры показана на рис. 2, а. 
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Рис. 2 – Диаграммы – образцов:  

а – диаграмма для арматуры; б – диаграмма для образцов группы «D»;  

в – диаграмма – муфт образцов группы «D»; г – диаграмма –арматуры образцов группы «D» 

 

Все образцы серии «D» разрушились по материалу арматурных стержней. Относи-

тельное удлинение соединений при разрыве составляло 11,9 % для арматуры Ø 18 мм, 12,9 

% для Ø 20 мм и 12,7 % для Ø 25 мм. Удлинение всего соединения при напряжениях, соот-

ветствующих Rsn (σ =500 МПа), составляло 1,8 % для арматуры Ø 18 мм, 2,2 % для Ø 20 мм 

и 1,8 % для Ø 25 мм. Удлинение в пределах муфты при уровне напряжения 500 МПа со-

ставляло 0,6 %, 1,1 % и 1,0 % для стыков стержней Ø 18 мм, Ø 20 мм и Ø 25 мм соответ-

ственно. Вычисленное удлинение арматурной части, включающее проскальзывание при σ 

= 500 МПа, составило 2,3 %, 2,3 %, 2,7 % для Ø 18 мм, Ø 20 мм и Ø 25 мм соответственно, 

а при разрушении: 16,0 %, 17,1 %, 22,5 %.  

Диаграммы – для всех образца группы «D», а также диаграммы для муфты и арма-

туры данных образцов приведены на рис. 2, б…г. 

Разрушение образцов серии «С» также произошло по арматуре. Относительное удли-

нение всего соединения при напряжениях, соответствующих Rsn (σ =500 МПа) составляло 

1,9 %, 1,8 % и 1,94 %.Диаграммы –для образцов группы «С» и арматуры данных образцов 

представлены на рис. 3, а и б.  

Испытания серии «В» производились в 2 этапа. На первом этапе захват производился 

за стержни и производилось нагружение до разрушения арматуры; на втором этапе захват 

производился за муфту и к образцу прикладывалась нагрузка до разрушения муфты по сла-

бому сечению, т.е. в месте искусственно устроенного зазора в 20 мм. 
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Рис. 3 – Диаграммы –:  

а – диаграмма для всего образца группы «C»; б – диаграмма для арматурной части образца группы «C»; 

в – диаграмма для всего образца группы «В»; г – диаграмма для муфтыобразца В18;  

д – диаграмма для муфтыобразца В20; е –диаграмма для муфтыобразца В25 

 

Первый этап показал разрушение соединения образцов группы «В» по арматуре. На 

начальной стадии загружения был виден резкий рост деформаций, хотя закрепление об-

разца было аналогично серии «D». Это объясняется тем, что деформирование самих арма-

турных стержней вне муфты сведено к минимуму, и поэтому эту начальную деформацию 

можно отнести к податливости арматуры в стыке. Дальнейшее нагружение образцов в це-

лом повторяло деформирование образцов серии «D». После разрыва арматурного стержня 
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остаточная деформация муфты составляла 0,2 % у Ø 25 мм, 0,44 % у Ø 20 мм и 1,7 % у Ø 

18 мм, что объясняется тем, что соотношение площадей у меньших диаметров арматуры и 

у соответствующих муфт ближе, чем у больших, в частности: площадь соответствующей 

муфты больше площади стержня Ø 18 мм на     66,6 %, стержня Ø 20 мм на 166,9 % и 

стержня Ø 25 мм на 141,4 %. Второй этап испытаний образцов позволил выявить прочность 

материала муфты, которая оказалась равна 490…510 МПа. Диаграммы – для образцов 

группы «В» представлены на рис. 3, в…е. 

Образцы серии «А» были необходимы, чтобы уточнить значения характеристик, по-

лученных в эксперименте с образцами группы «В», а именно: среднее удлинение муфты на 

участках, где она имеет сцепление с арматурой. Разрушение образцов в данном экспери-

менте носило следующий характер: первоначально шейка образовывалась на муфте, после 

чего происходил разрыв по муфте, затем наблюдалось скачкообразное падение усилия и 

далее растягивалась, и разрывалась арматура. Диаграммы – для образцов группы «А» 

представлены на рис.  4, а и б. 

Образцы группы «I» были нужны для того, чтобы установить деформации стыка в 

условиях полного отсутствия проскальзывания (податливости) арматуры в муфте. Диа-

граммы растяжения образцов группы «I» представлены на рис.  4, в…е. 

По результатам проведённых экспериментов были сформулированы следующие ос-

новные выводы: 

 опрессованные муфтовые соединения позволяют получить стык, превышающий по 

прочности при растяжении прочность основного стержня на величину от 10 % до 60 %; 

 деформативность материала муфты в диапазоне усилий, соответствующих напря-

жениям, не превышающим нормативное сопротивление арматуры значительно ниже де-

формаций самой арматуры – в среднем в 2…3 раза в зависимости от диаметра; 

 деформативность стыкового соединения не превышает соответствующих деформа-

ций аналогичных цельных арматурных стержней и поэтому не должна отрицательно влиять 

на трещиностойкость и жесткость железобетонных элементов.  

 

Заключение.  
В сравнении с наиболее распространёнными ныне стыками арматуры нахлёстом, 

весьма перспективным выглядит использование механических соединений арматуры, кото-

рые могут оказаться более эффективными по стоимости, позволяют снизить расход арма-

турной стали, что особенно сильно проявляется при использовании больших диаметров 

стержней, повысить скорость выполнения арматурных работ.  

 Результаты испытаний показали, что использование соединений арматуры обжим-

ными муфтами позволяет получить стык, прочность которого превышает прочность стыку-

емых арматурных стержней, а деформативность всего соединения, включающая податли-

вость (проскальзывание) арматуры в стыке, не превышает аналогичных деформаций цель-

ных арматурных стержней. 
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Рис. 4 – Диаграммы – образцов:  

а – диаграммы для образцов группы «А»  18 мм; б – диаграммы для образцов группы «А»  20 мм;  

в – диаграммы образцов группы «I»; г – соотношение напряжений в соединении и муфте  

для образца группы «I» 18 мм; д – то же, для  20 мм; е – тоже, для  25 мм 
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This paper contains information about an experimental study of main physical and mechanical 

characteristics of reinforcement joints performed with cold pressing threadless reinforcing bar 

couplers (pressed couplers). Reinforcement bar with strength class A500C and diameters 18, 

20 and 25 mm was reviewed. Strength, ductility and deformability of joints were investigated. 

There were different setting conditions of couplers to reinforcement bar. Results has shown, 

that use of pressed couplers for reinforcement gives opportunity to reach joints strength equal 

to strength of reinforcement bar under static loads. Deformability of pressed joint does not 

exceed deformability of relevant solid rebar. 
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Сваи в пробитых скважинах с уширением, выполняемые по технологии фундаментов в 

вытрамбованных котлованах, можно считать перспективным вариантом свайных фун-

даментов. Особенностью СПС считается высокая несущая способность по сравнению с 

традиционными забивными сваями. По результатам многолетних наблюдений отмеча-

ется, что расчетные осадки часто значительно выше фактических. Это связано с суще-

ственной разницей между расчетным сопротивлением уплотненного грунта и давле-

нием под уширением. Наряду с указанным, одной из определяющих причин следует 

считать нелинейный характер зависимости осадки от давления грунта под уширением, 

что не учитывается при проектировании. В статье выполнена проверка по отношению 

к предельному сопротивлению уплотненного грунта, а также рассмотрен пример рас-

чета осадки с учетом нелинейности по методу М. В. Малышева. Предложена расчетная 

схема фундамента для расчета осадки, в которой стадия деформации грунта, развиваю-

щаяся по нелинейной зависимости, находится в пределах общей сжимаемой толщи 

грунта. Сформирован вывод о необходимости расчета по второй группе предельных со-

стояний свай в пробитых скважинах с уширением с учетом нелинейности в виду значи-

тельных давлений под уширением. Нелинейную зависимость деформаций грунта от 

напряжений следует учитывать в границах развития зон предельного равновесия. 

 
Ключевые слова: сваи в пробитых скважинах; фундамент в вытрамбованных котлованах; свая с уширением; 

коэффициент нелинейности; осадка. 

 

В настоящее время накоплен определенный опыт применения фундаментов на сваях 

в пробитых скважинах с уширением (СПС) [1]. При устройстве последних используется 

технология вытрамбовывания котлованов. С участием авторов данной статьи запроектиро-

ваны и построены ряд объектов в различных грунтовых условиях с использованием СПС с 

нагрузками для 3000,0 кН [2]. За некоторыми объектами осуществляется мониторинг на 

этапе устройства фундаментов и эксплуатации объектов. 

Впервые накопленный опыт по проектированию, технологии устройства и примене-

нию СПС обобщен в практическом пособии к СТО 36554501-018-2009 (ОАО «НИЦ «Стро-

ительство», Москва, 2010). В указанном пособии авторы достаточно детально изложили 

этапы проектирования и указания по производству работ, включая технологический кон-

троль за надежностью свай на этапе завершения устройства последних. При этом в основу 

оценки несущей способности свай положен традиционный подход, учитывающий таблич-

ные значения сопротивления грунта под уширеним сваи и вдоль боковой поверхности. В 

основе расчета осадки свай с уширением принята расчетная схема грунтового основания в 

виде линейно-деформируемого полупространства [3].  

Авторы настоящей работы, располагая результатами данных по мониторингу объек-

тов, считают возможным сделать вывод о достаточно частом превышении расчетных зна-

чений осадки по сравнению с фактически наблюдаемыми деформациями основания. [4].  
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Одной из определяющих причин следует считать нелинейный характер зависимости 

осадки от давления под уширением S = f(P), что не учитывается при проектировании [5]. 

Поэтому весьма актуальной задачей является совершенствование метода расчета осадки 

СПС. 

Рассмотрим пример устройства СПС в пылевато-глинистом грунте с показателем те-

кучести IL = 0,4, объемной массой γII = 17,0 кН/м³, углом внутреннего трения φII = 16° и 

удельным сцеплением CII = 20,0 кПа, модулем деформации EII = 10,0 МПа. Глубина заложе-

ния уширения от отметки природного рельефа h = 5,0 м. Из табл. 7.2 СП 24.13330.2011 

«Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85» расчетное сопро-

тивление уплотненного грунта под уширением сваи R = 2000 кПа. При проектировании 

фундаментов шаг свай или их количество принимается из условия, что нагрузка на сваю не 

должна превышать: 

рд

k
γ

N
F

N d  ,       (1) 

где N – расчетная нагрузка на сваю с соответствующими коэффициентами перегрузки; Fd  – 

несущая способность сваи; γK – коэффициент запаса, равный 1,4; Nрд – расчетно-допускае-

мая нагрузка на сваю. 

При расчете фундаментов по второй группе предельного состояния в случае исполь-

зования традиционной схемы основания в виде линейно-деформированного основания 

должно выполняться условие: 

y
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фII
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 ,         (2) 

где P – давление под подошвой уширения; NII – расчетная нагрузка на фундамент с коэф-

фициентами перегрузки, равными единице; Qф – вес фундамента (ростверка и сваи); Ry – 

расчетное сопротивление уплотненного грунта под подошвой уширения, определяемое с 

учетом изменения характеристик последнего при уплотнении. 

С некоторыми допущениями принимаем следующие значения расчетных характери-

стик уплотненного основания: φIIy = 18°; CIIy = 20,0 кПа; γIIy = 20,0 кН/м³; γ'II = 16,0 кН/м³; Ey 

= 20,0 МПа; IL = 0,4; γс1 = γс2 = 1,4. 

Определяем расчетное сопротивление грунта по известной формуле СП 22.13330.2016 

«Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»: 

кПа590020315016057320102001430
11

4141



 ),,,,,,,,,(

,

,,
Ry

. 

Для упрощения учитываем несущую способность основания только под площадью 

подошвы уширения Ay = 0,8 м². Тогда расчетно-допускаемая нагрузка на сваю составит: 

γ
k

RA
N

y

рд  ,       (3) 

кН1140
4,1

20008,0
рд 


N . 

При расчете осадки учитывается нагрузка: 

кН.990
15,1

1140
IIN  

Давление под подошвой уширения, которое следует учитывать при расчете сваи по 

второй группе предельных состояний, составит: 

кПа1235
8,0

990
P . 
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Указанное давление в 2,0 раза превышает расчетное сопротивление уплотненного 

грунтового основания под уширением Ry = 590 кПа. При указанной степени превышения 

необходимо выполнить проверку по отношению к предельному сопротивлению уплотнен-

ного грунтового основания. Последнее определяем по известной формуле СП 

22.13330.2016:  

кПа15500203,140,130170,55,248,50,190,175,031,2  ),,(Pu . 

Расчетно-допускаемое давление определяем по формуле:  

,рд

γ

γ

n

u
с
P

P        (4) 

кПа1210
15,1

15509,0
рд 


P   

Указанное допускаемое давление на основание несколько ниже расчетного давления 

P = 1235 кПа, тогда принимаем допускаемую нагрузку на сваю: 

yрдрд APN  ,       (5) 

кН9708,01210рд N .  

Таким образом, грунтовое основание под уширением сваи работает в следующих гра-

ничных условиях:  

рдy PPR  .        (6) 

В этом случае расчет осадки необходимо определять с учетом нелинейности в соот-

ветствии с рекомендациями вышеуказанного пособия, которое базируется на решениях     

М. В. Малышева [6, 7], по формуле:  

н1 KSS R .      (7) 

где S1 – общая осадка сваи; SR – осадка сваи от нагрузки при давлении P = Ry; Kн – коэффи-

циент нелинейности, определяемый по формуле:  

))((

))((
1

0,

н
PPR

RPRP
K

uzg

u







.      (8) 

В формуле (7) учитывается осадка SR в пределах всей активной зоны сжатия основа-

ния под нагрузкой, тогда как нелинейность обусловлена зонами предельного равновесия 

грунта. 

Принято считать, что при давлении под подошвой фундамента P = R зоны предель-

ного равновесия развиваются ниже подошвы фундамента на глубину z = 1/4b, где b – ши-

рина подошвы фундамента, а в нашем случае диаметр уширения Dy [8]. 

При определении осадки с учетом нелинейности давление под подошвой фундамента 

превышает расчетное сопротивление и ограничивается из условия расчета предельного со-

противления грунта по формуле (4). Целесообразно допустить, что в граничном случае при 

давлении P ≤ Pрд зоны предельного равновесия развиваются до глубины z = 3/4b (рис. 1, 2), 

а в запас прочности при расчете осадки до z = b = Dy [9].  

Учитывая вышеуказанное, общую осадку с учетом нелинейности рекомендуется 

определять по формуле, исходя из расчетной схемы (рис. 1):  

н2 KSSS za  ,      (9) 

где Sz – осадка сваи от нагрузки в диапазоне давлений P = R и пределах зоны сжатия hz = 

0,5Dy; Sa – то же в пределах активной зоны сжатия ha; Kн – коэффициент нелинейности со-

гласно формуле (7) [10]. 
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Рис. 1 – Схема предельного состояния основания:  

1 – расчетная подошва фундамента; 2 – упругое ядро; 3 – линии скольжения;  

4 – граница зоны уплотнения 

 

 

 
Рис. 2 – Расчетная схема осадки фундамента 
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Результаты поверочных расчетов с различным давлением под подошвой фундамента 

приведены в таблице. Из таблицы следует, что осадка фундамента с давлением под подош-

вой уширения в пределах расчетного сопротивления уплотненного грунта P = Ry = 590 кПа, 

найденного по формуле для фундамента мелкого заложения, составляет S = 2,1 см. При этом 

осадка фундамента от давления P = 1235 кПа, которое следует учитывать при расчете по 

второй группе предельных состояний сваи с расчетным сопротивлением под уширением R 

= 2000 кПа (по таблице СП для свай), составляет S = 5,4 см и отличается от первого значения 

в 2,6 раза. Однако, указанное давление P = 1235 кПа значительно превышает Ry = 590 кПа 

и требует переход к расчетной схеме осадки с учетом нелинейности по предложенному ав-

торами методу. При этом осадка возрастает в 4,5 раза (S2 = 24,1 см), а по методу М. В. Ма-

лышева – в 9,0 раз (S1 = 49,0 см), что недопустимо. 

  
Осадка с учетом нелинейности при различном давлении под подошвой фундамента 
Давление под подошвой 

фундамента P, кПа 

Ед. 

изм. 
1235 1210 1020 860 590 = R 

Расчетно-допускаемая 

нагрузка на сваю Nрд, кН 
кН 990 970 815 690 470 

Осадка, рассчитываемая в 

линейной постановке задачи 

SR, см 

см 5,4 5,3 4,3 3,5 2,1 

Коэффициент нелинейности 

Кн 
- 9,08 9,08 4,94 3,22 - 

Осадка, рассчитываемая в 

нелинейной постановке по 

формуле (7) S1, см 

см 49 47,8 21,2 11,1 - 

Осадка, рассчитываемая в 

нелинейной постановке по 

формуле (9) S2, см 

см 24,1 23,5 11,7 6,9 - 

 

С целью снижения значения указанной осадки S1 до выполнения условия S ≤ Su, расчет 

выполнен с уменьшенным давлением под подошвой уширения P = 860 кПа. В этом случае 

расчетная осадка с учетом нелинейности по методу М. В. Малышева составляет S1 = 11,1 

см, что находится в допустимых пределах. Тогда нагрузка на сваю – N = 680 кН, что в 1,4 

раза ниже расчетно-допускаемой нагрузки NII = 990 кН, найденной по результатам расчета 

сваи по несущей способности. 

Сравнивая расчет осадки с учетом нелинейности по методу М. В. Малышева и пред-

лагаемому авторами новому методу можно увеличить нагрузку на сваю до N = 810 кН. При 

указанной нагрузке осадка составляет S2 = 11,7 см, что меньше предельно-допустимой Su = 

12,0 см. Авторы отмечают, что такая нагрузка на сваю N = 810 кН меньше в 1,2 раза рас-

четно-допускаемой нагрузки NII = 990 кН, определяемой по свайному СП. Авторы считают 

значение расчетной осадки более достоверным. 

 

Заключение.  

Особенностью свай в пробитых скважинах с уширением считается существенное пре-

вышение давления под уширением свай по сравнению с расчетным сопротивлением уплот-

ненного грунта, определенным с учетом улучшенных прочностных характеристик по из-

вестной формуле СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*». 

Расчет по второй группе предельных состояний свай в пробитых скважинах с ушире-

нием, в виду значительных давлений под подошвой уширения, следует выполнять с учетом 

нелинейности. 
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В расчетах нелинейную зависимость деформаций грунта следует учитывать в преде-

лах развития зон предельного равновесия, ограниченных глубиной z = 0,5Dу, где Dу – диа-

метр уширения. 

Изложенный авторами метод оценки деформаций грунтового основания сваи позво-

ляет более точно определять и прогнозировать осадки рассматриваемых фундаментов, вы-

полненных в виде свай с уширением. 
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Piles in the punched holes with broadening (PPH), executed on technology of foundation in 

the rammed pits, it is possible to consider as perspective option of the piles. A feature of the 

PPH is considered to be a high pile bearing capacity compared to traditional driven piles. Ac-

cording to the results of long-term monitoring, there is an excess of calculated base settlement 

compared to the actual ones. This is due to the significant difference between the estimated 

soil resistance of compacted zone and the pressure under broadening. And one of the deter-

mining reasons should be considered a nonlinear nature of the dependence of base settlement 

from soil pressure under the pile broadening, which is not taken in the designing. In the article 

is the check the limit resistance of the compacted soil zone, and the settlement calculation into 

account nonlinearity by the method of M. V. Malyshev is considered. The foundation settle-

ment calculation scheme are designed, in which the nonlinear soil deformation stage is within 

the total soil compressible thickness is proposed. The conclusion about the need for the limit-

ing soil states calculation of second group under the sole of piles in punched holes with broad-

ening taking into account the nonlinearity. The nonlinear dependence of soil deformations 

from stresses should be taken into account within the growth borders of the limit equilibrium 

zones. 

 
Keywords: piles in the punched holes; pile with broadening; foundation in the rammed pits; nonlinearity coefficient; 

base settlement. 
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На территории РФ находится большое количество месторождений и их развитие невоз-

можно без использования нефтепроводов разного назначения. Особое внимание уделя-

ется данным вопросам при переходе нефтепроводов через обводненные, болотистые и 

подтопляемые территории в сезоннопромерзающих грунтах. Трубопроводы с положи-

тельной плавучестью на таких участках трасс подвержены всплытию, что влечет за со-

бой изменение теплового режима транспортируемой нефти, повышение напряжённого 

состояния в стенках труб, а в некоторых случаях и их разрушение. Использование бал-

ластных приспособлений препятствует всплытию нефтепроводов, однако использова-

ние данных устройств влечет за собой значительное удорожание строительства. В связи 

с особой важностью балластировки и надежного закрепления нефтепроводов на проект-

ных отметках, вопрос обоснования применения того или иного вида балластного 

устройства, при прокладке нефтепроводов на обводненных территориях, является акту-

альным. Целью исследований авторов является определение наиболее экономически 

выгодного варианта балластировки нефтепроводов в зависимости от технологических 

особенностей и инженерно-геологических условий строительства. Ранее авторами про-

веден анализ различных видов балластирующих устройств. В результате анализа вы-

браны пять наиболее часто встречающихся типов балластных устройств: железобетон-

ные утяжелители УБК, обетонирование, полимерконтейнерные устройства (ПКУ), кон-

тейнеры текстильные (КТ), анкерные устройства ВАУ-1. В настоящей статье представ-

лены аналитические расчеты количества балластирующих устройств пяти наиболее ча-

сто применяемых вариантов. Представлены выводы, полученные на основании расче-

тов. Результаты статьи могут быть использованы в качестве исходных данных для рас-

четов в программном комплексе ГРАНД-СМЕТА, с целью уточнения полученных ре-

зультатов и определению наиболее экономически выгодного варианта балластировки.  

 
Ключевые слова: балластировка; пригруз; обводненный участок; нефтепровод; всплытие. 

 

При строительстве трубопроводов в сложных природно-климатических условиях 

Урала ведутся работы не только по прокладке трубопроводов и их изолированию, но и ком-

плекс работ, обеспечивающих бесперебойный транспорт углеводородов [1]. К таким рабо-

там относятся мероприятия по закреплению нефтепроводов на проектных отметках. Трубо-

провод в течение срока его эксплуатации должен находиться в одном состоянии (по высот-

ным отметкам), это положение трубопровода называется проектным, положение опреде-

ляют с помочью существующих методов расчета на прочность и устойчивость [2…5]. 

Устойчивость трубопровода зависит от внешних воздействий на него окружающей среды. 

Целью научного исследования авторов является выбор наиболее универсального и 
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дешевого вида балластного устройства при прокладке нефтепроводов в сезоннопромерза-

ющих грунтах на обводненных территориях. Для достижения цели авторами ранее прове-

ден анализ различных видов балластирующих устройств [6]. В результате анализа для про-

ведения расчетов были выбраны пять наиболее часто встречающихся типов балластных 

устройств: железобетонные утяжелители УБК [7, 8], обетонирование, полимерконтейнер-

ные устройства (ПКУ) [9], контейнеры текстильные (КТ), анкерные устройства ВАУ-1. 

Для технико-экономического сравнения оптимальных вариантов конструкций нефте-

проводов, составления рекомендаций по применению различных типов и конструкций 

траншей нефтепроводов в зависимости от инженерно-геологических условий площадки 

необходимо выполнить расчет требуемого числа балластирующих устройств и оценить сто-

имость производимых работ. В настоящей статье рассматриваются методы расчета балласт-

ных устройств, приводятся аналитические методы расчета с целью получения первичных 

результатов, на основании которых будет возможно сделать выводы об экономической це-

лесообразности применения тех или иных видов устройств. 

В качестве объекта исследований были выбраны участки нефтепровода на двух стро-

ительных площадках Пермского края (далее объект № 1 и объект № 2) с разными геологи-

ческими условиями и диаметрами трубопроводов. Физико-механические свойства грунтов 

выбранных объектов представлены в табл. 1, 2. 

 
Таблица 1 

Физико-механические свойства грунтов строительной площадки объекта № 1 
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1 
Торф сильноразложившийся  

водонасыщенный 
3,0 1,02 1,65 0,2 1,07 14,4 0 0,24 - 

2 

Суглинок тяжелый пылеватый 

мягкопластичный с примесями 

органических веществ 

1,9 1,9 2,66 1,21 1,23 21,1 10 11,31 - 

 
Таблица 2 

Физико-механические свойства грунтов строительной площадки объекта № 2 
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1 
Торф бурый среднеразложив-

шийся  маловлажный 
0,9 0,7 1,66 0,22 1,12 - - - - 

2 
Супесь серовато-коричневая 

песчанистая текучая 
2,4 2,01 2,71 1,64 1,02 - - - - 

3 

Песок серый пылеватый сред-

ней плотности, насыщенный 

водой, неоднородный 

1,7 1,96 2,68 1,66 1,02 7,0 40 18,0 - 
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Трассы нефтепроводов территориально проходят в Пермском крае. Диаметры рассчи-

тываемых нефтепроводов заданы в проекте технологами, исходя из требуемой пропускной 

способности. Объект № 1 предусматривает строительство нефтепровода диаметром 273 мм, 

а объект № 2 – диаметром 530 мм. В разных проектах – разные инженерные условия и для 

того, чтобы определить зависимость между выталкивающей силой воды и грунтовыми 

условиями, с целью составления рекомендаций по проектированию того или иного вида 

пригруза, требуется выполнить расчет на всплытие, в разных геологических условиях. Схе-

матическое отражение последовательности проведения расчета представлено на рис. 1.  

 

 
Рис. 1 – Последовательность проведения расчетов 

 

Расчеты выполнены в соответствии с СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промыс-

ловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ», ВСН 39-1.9-003-

98, а также согласно методике, изложенной в [1]. Первоначально для обоих случаев был 

выполнен расчет толщины стенки по формуле (1) СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы 

промысловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ», п. 13.2: 

𝑡 =
𝛾𝑓∙∙𝑘отв∙𝑝𝑛∙𝑑в

2(𝑅+0,6𝛾𝑓∙𝑝𝑛)
  ,     (1)  

где t – расчетная толщина стенки, см; f – коэффициент надежности по нагрузке, принима-

ется по табл. 6 СП 284.1325800.2016. Для временных длительных нагрузок, возникающих 

из-за внутреннего давления транспортируемой жидкой среды, f = 1,15;  – коэффициент 

несущей способности, для труб  = 1; pn – рабочее давление трубопровода pn=5,0 МПа при 

установившейся ситуации; dе – наружный диаметр трубы; R – расчетное сопротивление 

трубы, МПа. 

Следующим шагом был выполнен расчет нефтепровода против всплытия на обвод-

ненном участке. Расчет выполнен по формуле (30) СП 284.1325800.2016 и согласно мето-

дике, изложенной в книге [1]. Устойчивость положения (против всплытия) трубопроводов, 

прокладываемых на обводненных участках трассы, должна проверяться по условию (2): 

𝑞в + 𝑞изг  ≤ 𝑞бал в
н /𝛾а      (2) 

где 𝑞в – суммарная расчетная нагрузка на трубопровод, действующая вверх; qизг – расчетная 

нагрузка, обеспечивающая упругий изгиб трубопровода; 𝑞бал в
н  – суммарная расчетная 

нагрузка, действующая вниз (включая собственный вес) (Н/м). Значение коэффициента 

надежности устойчивого положения γа должно определяться по табл. 16 СП 

284.1325800.2016. 

Расчетная выталкивающая сила, действующая на нефтепровод, зависит от удельного 

веса грунта ниже отметки уровня грунтовых вод и диаметра трубопровода с учетом изоля-

ции. Помимо выталкивающей силы на трубопровод воздействует нагрузка, обеспечиваю-

щая упругий изгиб трубопровода, зависящая от угла изгиба трубопровода и от того, какая 

кривая образована (вогнутая, выпуклая). Для расчетов принималось, что угол изгиба равен 

нулю. Расчет велся для незаполненного нефтепровода, как для наихудшего варианта. 
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При расчете величины балластировки из суммарной расчётной нагрузки, действую-

щей вверх, вычитается расчетная нагрузка, действующая вниз, которая включает в себя: 

собственный вес трубопровода, вес грунта засыпки, расположенного выше УГВ. При рас-

четах высота засыпки на объектах была одинаковой: расчет велся без учета засыпки (т.к. 

после проведения инженерно-геологических изысканий выяснилось, что во время паводков 

УГВ поднимается до самой поверхности). 

После того, как была определена требуемая величина балластировки, был выполнен 

расчет пяти наиболее часто применяемых вариантов балластных устройств. 

Расчет максимального расстояния между центрами одиночных железобетонных при-

грузов типа УБК выполнен в соответствии с методическими указаниями [10]. 

Расчет количества утяжелителей типа КТ проводится для установки контейнеров в 

условиях полного обводнения траншеи в соответствии с ВСН 39-1.9-003-98, п. 4.5.6. Надёж-

ности по нагрузке (грунту) принимается nгр = 1,2; коэффициент надежности по назначению 

принимается 𝛾п = 1,2 в соответствии с п. 4.5.1 ВСН 39-1.9-003-98. 

При расчете анкерных балластных устройств принимается анкер ВАУ-1, состоящий 

их двух анкеров. Расчетную несущую способность одного анкерного устройства Вd следует 

определять по формуле (3): 

𝐵𝑑 =  𝑧𝑚𝑎𝑃𝑎    ,     (3) 

Расчетная несущая способность анкера, Ра , определяется из условия (4): 

𝑃𝑎 =
𝐹𝑑

𝛾𝑘
 ,      (4) 

где Fd – несущая способность анкера; γk – коэффициент надежности анкера; mа – коэффи-

циент условий работы анкерного устройства. Коэффициент надежности анкера принима-

ется равным 1,40, если несущая способность анкера определена расчетом. Несущая способ-

ность анкера зависит от того, насколько глубоко заглубляется анкер от уровня дна траншеи 

(от 6 до 8 диаметров лопасти) и от несущей способности грунта основания. 

При сплошном обетонировании рассчитывается толщина слоя бетона, необходимого 

для обеспечения устойчивого положения нефтепровода.   

Результаты расчетов сведены в табл. 3…4. 

 
Таблица 3 

Результаты расчетов строительной площадки объекта № 1 

Вид балластного 

устройства 

Величина балласти-

ровки, 𝑞бал,в
н , Н/м 

Удерживающая способ-

ность утяжелителя в воз-

духе, qэл, Н 

Шаг установки 

Lг, м 

Ø 273 × 8 Ø 530 × 8 Ø 273 × 8 Ø 530 × 8 Ø 273 × 8 Ø 530 × 8 

УБК 

225,912 1771,38 

3400 8340 5,38 2,44 

КТ 7000 18000 6,7 2,72 

ПКУ 1582 5651 6,32 7,13 

ВАУ-1 5568,3 21011 24,64 11,86 

Обетонирование - - 0,01 0,08 

  
Таблица 4 

Результаты расчетов строительной площадки объекта № 2 

Вид балластного 

устройства 

Величина балласти-

ровки, 

𝑞бал,в
н , Н/м 

Удерживающая способ-

ность утяжелителя в воз-

духе, qэл, Н 

Шаг установки, 

Lг, м 

Ø 273 × 8 Ø 530 × 8 Ø 273 × 8 Ø 530 × 8 Ø 273 × 8 Ø 530 × 8 

УБК 

273,18 1901,95 

3400 8340 4,09 2,18 

КТ 7000 18000 4,63 2,21 

ПКУ 1565 5589 5,08 6,47 

ВАУ-1 9841 26579 36,02 13,98 

Обетонирование - - 0,015 0,09 
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Результатом расчетов стало: нахождение значения выталкивающей силы, действую-

щей на нефтепровод; определение требуемого количества того или иного вида балластных 

устройств. Для обоснования применения утяжелителей типа УБК и КТ требуется провести 

сравнительный расчет – шаг установки данных типов утяжелителей довольно мал.  Приме-

нение обетонирования – наиболее надежный метод балластировки, однако повсеместно 

этот метод не используют из-за ряда причин, связанных с проблемой доставки таких труб 

и сложностью выполнения обетонирования труб на строительной площадке. Для 

подтвержления эффективности этого метода балластированя требуются дополнительные 

исследования. По предварительным оценкам наиболее рациональным видом балластного 

устройства являются утяжелители типа ПКУ. В дальнейшем авторами планируется прове-

сти исследования по усовершенствованию конструкции утяжелителей и проведение допол-

нительных расчетов по уточнению рациональности применения новой конструкции. Полу-

ченные результаты возможно использовать в качестве исходных данных для расчетов в про-

граммном комплексе ГРАНД-СМЕТА, с целью уточнения полученных результатов и опре-

делению экономически выгодного варианта балластировки.  

 

Заключение. 

В результате расчетов выявлено, что при принятых исходных данных наиболее раци-

ональным видом балластного устройства являются утяжелители типа ПКУ. Основными до-

стоинствами этого вида балластного устройства являются невысокая стоимость и простота 

монтажа при высоких показателях удерживающей способности. 

Установлено, что в нормативных документах и методических указаниях при расчете 

утяжелителей типа КТ и УБК учитывается то, что на данные устройства воздействует вы-

талкивающая сила воды. При расчете ПКУ выталкивающая сила, воздействующая на утя-

желители, исключается, поскольку в расчете предусматривается случай полного обводне-

ния траншеи и грунта в ПКУ.  
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On the territory of the Russian Federation there are a large number of fields and their devel-

opment is impossible without the use of oil pipelines for various purposes. Particular attention 

is paid to these issues when crossing pipelines through waterlogged, marshy and flooded areas 

in seasonally frozen soils. Pipelines with positive buoyancy in such sections of the routes are 

prone to surfacing, which entails a change in the thermal regime of the transported oil, an 

increase in the stress state in the pipe walls, and in some cases, their destruction. The use of 

ballast devices prevents the emergence of oil pipelines, however, the use of these devices en-

tails a significant increase in the cost of construction. Due to the special importance of ballast-

ing and reliable fixing of oil pipelines at design elevations, the issue of substantiating the use 

of a particular type of ballast device when laying oil pipelines in waterlogged areas is relevant. 

The aim of the authors' research is to determine the most cost-effective option for ballasting 

oil pipelines, depending on the technological features and engineering and geological condi-

tions of construction. Previously, the authors analyzed various types of ballasting devices. As 

a result of the analysis, five of the most common types of ballast devices were selected: rein-

forced concrete weighting agents UBK, concrete coating, polymer container devices (PKU), 

textile containers (CT), anchor devices VAU-1. This article presents analytical calculations of 

the number of ballasting devices of the five most commonly used options. The conclusions 

obtained on the basis of calculations are presented. In the future, the results of this article are 

planned to be used as initial data for calculations in the GRAND-SMETA software package, 

in order to refine the results obtained and determine the most cost-effective option for ballast-

ing. 
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В статье рассматривается необходимость разработки систем на основе применения воз-

духоочистителей, способных улучшать экологическую обстановку в помещениях с пре-

быванием людей. Человек, находясь в помещении, выделяет разнообразные органиче-

ские и неорганические вещества. В качестве индикатора качества воздушной среды 

принята концентрация углекислого газа (СО2). Проблема здоровой воздушной среды в 

помещениях, требует комплексного решения.  Авторами предложен один из вариантов 

решения данной проблемы, заключающийся в совместном применении вентиляцион-

ных систем, с подачей наружного воздуха в минимальном количестве, и мобильных вы-

сокоэффективных воздухоочистителей, способных адсорбировать газовые вредности. 

Исследования проводились в помещении, в котором человек занят умственным трудом 

с применением ПЭВМ. Измерения проводились в два этапа: первый – при бездействии 

систем обеспечения микроклимата, второй – при работе воздухоочистителя на основе 

активированного угля. По результатам экспериментов построены графики изменения 

концентрации углекислого газа, согласно которым ее величина при работе воздухоочи-

стителя оказалась существенно ниже, чем в первом этапе исследования. Эффективность 

предлагаемой схемы вентиляции зависит от многих факторов: тип воздухоочистителя, 

характер и режим работы людей в помещении и т.д. Экспериментально обоснована воз-

можность применения воздухоочистителей в помещениях с целью уменьшения расчет-

ного воздухообмена. 

 
Ключевые слова: качество воздуха; воздухоочиститель; концентрация углекислого газа; умственный труд. 

 

Еще несколько лет назад в отечественных нормативных документах при проектиро-

вании вентиляции в помещениях с пребыванием людей углекислый газ (СО2) учитывался 

только косвенно в удельных нормах воздухообмена. В иностранных стандартах его концен-

трация в воздухе помещений служит индикатором содержания других более вредных за-

грязняющих веществ и соответствующей интенсивности вентиляции. Высокие концентра-

ции углекислого и других газов в наружном воздухе больших городов приводят к необхо-

димости выбора: либо повышать воздухообмен, способствуя увеличению потребления 

энергоресурсов путем сжигания органического топлива с дополнительным загрязнением 

атмосферы (в том числе СО2), либо производить очистку приточного воздуха от газов. 

Согласно [1, 2] в составе выделений организма человека выявлено несколько сотен 

химических соединений, из которых более двухсот веществ – с поверхности кожи и свыше  
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ста – с выдыхаемым воздухом [3]. Одним из наиболее интересных веществ, с точки зрения 

изучения его влияния на самочувствие, здоровье и работоспособность людей, является уг-

лекислый газ.  

Первым отечественным документом, который предложил рекомендации по нормиро-

ванию предельно допустимой концентрации (ПДК) CO2 в помещениях и наружном воздухе, 

стал стандарт АВОК «Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена». В ГН 

2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе городских и сельских поселений», уровень концентрации CO2 в наружном воз-

духе не нормируется (информация о двуокиси углерода полностью отсутствует). В другом 

документе гигиенических норм ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», отмечена максимально разовая ПДК ди-

оксида углерода в воздухе рабочей зоны за смену, которая составляет 4704 ppm и имеет 4 

класс опасности – малоопасные. В ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Па-

раметры микроклимата в помещениях», ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых 

зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования», качество 

воздуха в общественных зданиях и жилых помещениях классифицируется как высокое, 

среднее, приемлемое, низкое. Воздух разделен в помещениях с пребыванием людей на че-

тыре категории качества (таблица). 

 
Концентрация углекислого газа в зависимости от категории помещения 

Категория помещения 

Превышение уровня СО2 в помещении над его содержанием  

в наружном воздухе, ppm 

Типичный диапазон Задаваемое значение 

IDA 1 <400 350 

IDA 2 400…600 500 

IDA 3 600…1 000 800 

IDA 4 ≥1000 1 200 

 

Углекислый газ содержится в небольших количествах в составе чистого атмосферного 

воздуха, его концентрация составляет примерно 0,03 % от объема (об.). В таких количествах 

углекислый газ необходим для жизнедеятельности человека. Очевидно, что содержание в 

воздухе СО2 будет различным в сельской местности, небольших и крупных городах. Фоно-

вые концентрации определяются выбросами автотранспорта, сжиганием топлива на пред-

приятиях теплоэнергетики и работой промышленных предприятий.  

Результаты эксперимента [4] по исследованию влияния концентрации углекислого 

газа показывают, что, если уровень углекислого газа в офисном помещении ниже 800 ppm 

(0,08 % об.), то это обеспечивает нормальное самочувствие и работоспособность людей. 

В качестве одной из мер, предназначенных для снижения уровня концентрации СО2 в 

помещениях, американский стандарт ANSI/ASHRAE Standard 62.1-2004 предусматривает 

динамическое изменение режимов работы вентиляции жилых и общественных зданий. Это 

реализуется средствами DCV (Demand-Controlled Ventilation, DCV), путем регулирования 

количества подаваемого свежего воздуха сверх минимально необходимого по мере измене-

ния реально складывающейся обстановки, определяемой количеством людей, присутству-

ющих внутри вентилируемого объема. 

Для того, чтобы определить характер изменения концентрации углекислого газа в по-

мещении, проведен эксперимент: в помещении (рис. 1) находится человек, занятый ум-

ственным трудом. В помещении отсутствуют системы приточно-вытяжной вентиляции. 

Пусть в начальный момент времени концентрация вредных веществ в воздухе поме-

щения составляет С0 единиц массы вещества на 1 м3 воздуха. Если в этот момент в поме-

щении начинает действовать источник выделения вредных веществ (человек) с интенсив-

ностью Мвр единиц массы вещества в 1 час, то уравнение баланса вредных веществ в любой 

момент времени имеет вид [5]: 
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Мвр ∙  dῖτ − 𝑉пом ∙  d𝐶  = 0                                           (1) 

где Мвр – источник выделения вредных веществ, мг/ч; dῖτ – дифференциал по времени; 𝑉пом 

– объем помещения, м3; d𝐶 – дифференциал концентрации вредного вещества. 

 

 
Рис. 1 – Помещение для проведения эксперимента: а – план, б - разрез 

 

Решив уравнение (1) мы получим выражение, которое описывает характер накопле-

ния вредных веществ в помещении: 

𝐶 = 𝐶0 +
Мвр

𝑉пом
ῖ.                                                         (2) 

С помощью эксперимента предполагается проверить достоверность вышеуказанного 

уравнения в невентилируемом помещении. Длительность эксперимента составляет 1 час, в 

течение которого человек работает на ПЭВМ.  Одновременно ежеминутно проводятся из-

мерения прибором PCE-GA 70, позволяющим автоматически сохранять значения концен-

трации углекислого газа. 

По окончании эксперимента получены численные значения, с помощью которых по-

строен график изменения концентрации СО2 с последующей аппроксимацией полученной 

кривой линейной функцией и определением коэффициента достоверности аппроксимации 

R2 (рис. 2.) 

 

 
Рис. 2 – Изменение во времени концентрации углекислого газа в невентилируемом помещении 
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Полученное в результате аппроксимации результатов эксперимента уравнение, харак-

теризующее динамику изменения во времени концентрации углекислого газа в невентили-

руемом помещении, имеет линейный характер, что соответствует теоретическому уравне-

нию (2). 

Определим интенсивность выделения вредного вещества Мвр (углекислого газа) в по-

мещение, в предположении, что он распределяется равномерно [5]. Согласно рис. 2, C0= 

451 ppm = 825 мг/м3, C0 = 1308 ppm =2 393 мг/м3, тогда интенсивность выделения углекис-

лого газа составит: 

Мвр =
𝐶−𝐶0

ῖτ
 ×  𝑉пом =

2393−825 

1 
 × 17,05 = 26734 мг/ч. 

Во вдыхаемом воздухе содержится 0,03 % (об.) СО2, а в выдыхаемом – 3,6 % (об.) [2], 

то есть концентрация возрастает более чем в 100 раз. 

Для улучшения качества воздушной среды принято проектировать системы вентиля-

ции. Однако, согласно [6] применение традиционных систем климатизации (механической 

приточно-вытяжной вентиляции и сплит-систем) зачастую не решает поставленной задачи 

обеспечения в помещении одновременно газового и температурного комфортов. Авторами 

предлагается альтернативный способ снижения концентрации СО2: применение воздухо-

очистителей. 

В настоящее время известно довольно много воздухоочистителей от двуокиси угле-

рода [7, 8, 9]. В проведенном экспериментальном исследовании выбран фильтр с активиро-

ванным углем. 

Для оценки эффективности предлагаемого решения был проведен эксперимент, ана-

логичный вышеописанному, но с применением устройства для очистки воздуха, конструк-

ция и внешний вид которого приведены на рис. 3, 4. 

 

 
Рис. 3 – Схема конструкции воздухоочистителя:  

1 – угольный фильтр; 2 – оцинкованный воздуховод d160; 3 – оцинкованный воздуховод d100;  

4 – вентилятор 

 

 
Рис. 4 – Внешний вид воздухоочистителя 

 

По результатам измерений в течение 1 часа построен график изменения концентрации 

двуокиси углерода (рис. 5).  
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Рис. 5 – Изменение во времени концентрации углекислого газа в помещении  

при работе воздухоочистителя с активированным углем 

 

Сравнение конечных значений концентрации углекислого газа в проведенных экспе-

риментах (рис. 2, 5), показывает, что ее величина во втором случае значительно ниже  

Определим интенсивность выделения вредного вещества Мвр (углекислого газа) по 

формуле (1) в случае работы воздухоочистителя. Согласно рис. 5, C0 = 513 ppm = 939 мг/м3, 

C = 1071 ppm = 1959 мг/м3:  

Мвр =
𝐶 − 𝐶0

ῖτ
× 𝑉пом =

1959 − 939 

1 
 × 17,05 = 17391 мг/ч 

Вычислим количество СО2, поглощенное активированным углем: 

∆Мвр = 26734
мг

ч
−  17391

мг

ч
=  9343 мг/ч 

Таким образом, результат проведенного эксперимента подтвердил способность акти-

вированного угля адсорбировать СО2 из воздуха невентилируемого помещения. В условиях 

эксперимента эффективность очистки составила 35 %. В среднем эффективность такого 

способа очистки составляет от 5 до 50 % (в зависимости от исходных данных и адсорбиру-

ющего вещества). 

Следует отметить, что зависимость изменения концентрации двуокиси углерода во 

втором случае также является линейной функцией (см. рис. 5). 

В результате проведенных экспериментов доказано, что качественную воздушную 

среду (в заданных пределах) возможно обеспечить в невентилируемом помещении, приме-

нив воздухоочиститель. Очистка внутреннего воздуха от газообразных загрязняющих ве-

ществ представляет собой эффективный метод повышения качества воздуха и частичного 

замещения вентиляции. При этом очевидно, что для повышения эффективности очистки 

для типичных источников загрязнения внутреннего воздуха необходимы дополнительные 

разработки технологии очистки и проведение дальнейших исследований [10]. 

 

Заключение. 

Экспериментально доказано, что концентрация углекислого газа в невентелируемом 

помещении умственного труда может быть снижена при использовании адсорбирующих 

воздухоочистителей.  

Установлено, что характер изменения концентрации вредного вещества описывается 

уравнением прямой, как в случае отсутствия, так и при наличии воздухоочистителей, что 

подтверждает ранее полученные теоретические зависимости.  

Предложенное авторами принципиальное решение актуально для помещений с посто-

янным или временным пребыванием людей с целью повышения качества воздушной среды. 

 



ISSN 2541-9110                                        Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. № 4(11). 2019 

 

 
- 65 - 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Физиология человека. Учебник (В двух томах. Т. II) / В. М. Покровский [и др.]. 

Под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. – М.: Медицина, 1997. – 368 с. 

2. Лобанов, Д. В. Углекислый газ как показатель качества внутреннего воздуха и эф-

фективности работы системы вентиляции / Д. В. Лобанов, И. И. Полосин // Материалы 15-

ой межрегиональной научно-практической конференции «Высокие технологии. Экология». 

Воронеж, ВГАСУ – 2013. – С. 21-27. 

3. Уаддн, Р. А. Загрязнение воздуха в жилых и общественных зданиях: Характери-

стика, прогнозирование, контроль / Р. А. Уаддн, П. А. Шефф; пер. с англ. С. А. Пирумовой; 

под ред. А. И. Пирумова. – М.: Стройиздат, 1987. – 160 с. 

4. Olli Seppanen. Энергоэффективные системы вентиляции для обеспечения каче-

ственного микроклимата помещений / Olli Seppanen // АВОК. – 2000. – № 5 – C. 26-32. 

5. Каменев, П. Н. Вентиляция: учебное пособие / П. Н. Каменев, Е. И. Тертичник. – 

М.: Изд-во АСВ, 2008. – 624 с. 

6. Лобанов, Д. В. Экспериментальные исследования энергоэффективности работы 

систем климатизации в офисном помещении / Д. В. Лобанов, Р. А. Шепс, Н. В. Портнова // 

Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2018. – Т. 14. –       

№ 3. – С. 71-79. 

7. Андрияшкин, О. О. Сравнение технико-экономических показателей локальных 

устройств для очистки приточного воздуха / О. О. Андрияшкин, О. А. Жданова, М. С. Ко-

нонова // Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. – 2018. – № 1(4). – С. 104- 

110. 

8. Известковые поглотители нового поколения / Н. Ф. Гладышев [и др.]. – М.: Из-

дательский дом «Спектр», 2012. – 136 с. 

9. Кельцев, Н. В. Основы адсорбционной техники. 2-е изд. перераб. и доп. / Н. В. 

Кельцев. – М.: Химия, 1984. – 592 с. 

10. Шаронов, В. Е. Регенерируемые поглотители диоксида углерода на основе ок-

сида кальция и карбонатов щелочных металлов: дис. канд. хим. наук: 02.00.15 / Шаронов 

Василий Евгеньевич; ин-т катализа им. Г.К. Борескова СО РАН. – Новосибирск, 2004. –   

148 с. 

 

Поступила в редакцию 22 сентября 2019 

 

EXPERIMENTAL SUBSTANTIATION OF THE POSSIBILITY  

OF CREATING A COMFORTABLE AIR ENVIRONMENT  

WITH APPLICATION OF AIR CLEANERS 

 

D. V. Lobanov, E. S. Isaeva, E. A. Lobanova, A. V. Milyaeva  

 

Lobanov Dmitriy Valerevich, senior lecturer of the Department of housing and communal services, Voronezh State 

Technical University, Voronezh, Russian Federation, phone: +7(473)271-28-92; e-mail: LDV-36@mail.ru 

Isaeva Ekaterina Sergeevna, graduate student, Department of housing and communal services, Voronezh State Tech-

nical University, Voronezh, Russian Federation, phone: + 7(952)543-41-92, e-mail: ikskaterina2@mail.ru 

Lobanova Elena Alekseevna, graduate student, Department of housing and communal services, Voronezh State Tech-

nical University, Voronezh, Russian Federation, phone: + 7(903)651-33-43, e-mail: alena-lb85@mail.ru 

Milyaeva Anastasia Vladimirovna, graduate student, Department of housing and communal services, Voronezh State 

Technical University, Voronezh, Russian Federation, phone: + 7(951)874-11-46, e-mail: n.milya@bk.ru 

 

The article discusses the need to develop systems based on the use of air cleaners that can 

improve the environmental situation in rooms with people staying. A person, while indoors, 

releases a variety of organic and inorganic substances: carbon dioxide, ammonia, acetone, 

https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=60
https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=60
mailto:LDV-36@mail.ru
mailto:ikskaterina2@mail.ru
mailto:alena-lb85@mail.ru


ISSN 2541-9110                                                                            Housing and utilities infrastructure. No. 4(11). 2019 

 

 

 
- 66 - 

 

ethyl and methyl alcohols, etc. Carbon dioxide (CO2) concentration is used as air quality in-

dicator. The problem of healthy air environment in the premises is acute, requires a complex 

solution. The inventors propose one of the solutions to this problem, consisting in joint appli-

cation of ventilation systems, with supply of external air in minimum quantity, and mobile 

high-efficiency air cleaners capable of adsorbing gas pests. The research was carried out in a 

room where a person is engaged in mental work with the use of PEVM. Measurements were 

carried out in two stages: the first - in case of inactivity of microclimate support systems, the 

second - in case of operation of activated carbon-based air cleaner. According to the results of 

the experiments, the carbon dioxide concentration was plotted, according to which its value 

during operation of the air cleaner was lower than in the first stage of the study. The effective-

ness of this solution depends on many factors: the type of air cleaner, the nature and mode of 

operation of people in the room, etc. The authors justified the possibility of using air cleaners 

in the rooms in order to reduce design air exchanges. 

 
Keywords: Air quality; air cleaner; carbon dioxide concentration; mental labor. 
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Комфортное существование человека в квартире или частном доме обеспечивают 

прежде всего интерьер, отделка, декор, площадь и расположение комнат. Одной из со-

ставляющих такого уюта является микроклимат в жилом помещении, влажность, тем-

пература и отсутствие сквозняков. Для того чтобы система отопления была действи-

тельно достаточно эффективной, следует хорошо продумать и рассчитать, какой вид 

отопительной системы выбрать для достижения оптимальной температуры в помеще-

нии. В настоящее время, кроме традиционных радиаторных систем разработаны си-

стемы напольного, потолочного и стенового отопления. В статье освещается возмож-

ность выполнения стенового отопления двумя методами. Стеновое отопление, прежде 

всего, обладает высоким тепловым комфортом нежели радиаторное. В материалах ста-

тьи произведен тепловой расчет различных типов систем отопления, определена пло-

щадь поверхности теплосъёма, определены потери давления систем стенового отопле-

ния «мокрым» и «сухим» методами. На основании выполненных расчетов был состав-

лен сравнительный анализ эффективности систем отопления. 

 
Ключевые слова: стеновое отопление; плотность теплового потока; теплопоступления; тепловой комфорт; 

отсутствие конвективных потоков. 

 

Стеновое отопление – это система обогрева, в которой преобладающее количество 

теплоты передается путем излучения [1, 2]. Тепловой поток от теплоносителя проходит че-

рез стенку трубы, затем через слой бетона (в случае мокрого метода) или гипсокартонные 

панели (в случае сухого метода) и через чистовую отделку стены. Важным фактором теп-

лового комфорта при стеновом отоплении является уменьшение конвективных потоков 

нагретого воздуха, которые могут переносить вредные вещества [3]. 

Одной из причин при выборе такого способа обогрева помещения является экономия 

энергии при повышении уровня комфорта [10]. Благодаря оптимальному распределению 

температуры в помещении, можно понизить температуру воздуха на 1…2 °С при сохране-

нии условий теплового комфорта [4, 5]. Такие системы используют теплоноситель с низкой 

температурой на входе, из-за чего в качестве источников тепла можно использовать сол-

нечные коллекторы, тепловые насосы и конденсационные котлы с высоким КПД [6]. 

Стеновое отопление может функционировать как самостоятельный отопительный 

прибор в помещении, либо как дополнительный в совокупности с радиаторным отоплением 

или теплыми полами, если теплопотери в помещении выше значений максимальной тепло-

отдачи греющей плиты. 
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В стеновом отоплении температура теплоносителя не должна превышать 50°С, а оп-

тимальное падение температуры находится в интервале от 5 до 10°С для труб с диаметрами 

12 × 2мм, 14 × 2мм, 16 × 2мм, а также от 2,5 до 7,5 °С для труб с диаметром 8 × 1мм. 

Подача теплоносителя к греющему контуру осуществляется через коллекторные 

группы, также греющий контур можно организовывать по системе Тихельмана при условии 

одинаковой длины отдельных подключаемых веток [7]. 

При проектировании стенового отопления необходимо руководствоваться следую-

щими принципами: 

 максимальная температура поверхности стены не должна превышать 40 °С; 

 минимальная скорость воды, обуславливающая эффективное удаление воздуха из 

системы 0,15 м/с; 

 ориентировочная максимально допустимая скорость воды 0,8 м/с (для труб с диа-

метром 8 мм – 0,3 м/с); 

 ориентировочная максимальная длина греющего контура: 80 м для труб 14 × 2мм, 

60м для труб 12 × 2мм и 40 м для труб 8 × 1мм; 

 термическое сопротивление всех слоев стены до трубы должно быть не меньше, 

чем 0,75 м2 × К/Вт, ели не предусматривается отопление соседних помещений. 

Стеновое отопление выполняется двумя основными способами: мокрый и сухой. 

Система Kan-thermRailWall – «мокрый» метод.  

При устройстве греющей плиты мокрым методом применяется система крепления 

Kan-thermRail (рис. 1). Она основана на фиксации труб при помощи шин Rail, которые кре-

пятся к теплоизоляции или непосредственно к поверхности стены с помощью клейкой 

ленты, находящейся на тыльной стороне шины, металлических шпилек или распорных 

дюбелей.  

Монтаж стенового отопления начинается с укладки утеплителя, если необходимо. За-

тем крепятся шины Rail и укладывается труба с расчетным шагом. Затем вся конструкция 

покрывается слоем штукатурки 30…35 мм, при этом минимальная толщина штукатурки 

над трубой должна быть не менее 10 мм. 

Греющие стены не требуют разделительных швов, поскольку производитель исполь-

зуемой штукатурки не предъявляет таких требований. При правильном выполнении си-

стемы мокрым методом, штукатурка прочно соединяется с несущим основанием (конструк-

цией стены) и нет риска ее отслоения. В большинстве случаев достаточно дополнительного 

армирования швов и углов с помощью штукатурных сеток. Подающие трубопроводы, иду-

щие к греющему контуру по полу, следует прокладывать в изоляции или защитной трубе. 

При переходе с пола на стену, трубу прокладывать в пластмассовой дуге или использовать 

системные пластиковые колена. 

При монтаже стенового отопления необходимо соблюдать следующие указания: 

 промежуток между шинами Rail должен быть не менее 0,5 м; 

 штукатурка греющей плиты должна иметь хорошую теплопроводность (не менее 

0,37 Вт/м2×К), устойчивость к температуре, эластичность и небольшое расширение. 

 температура воздуха во время штукатурных работ должна быть не менее 5 °C; 

 штукатурка выкладывается поэтапно: первый слой должен полностью покрыть 

греющие трубопроводы. На свежий слой накладывается штукатурная сетка с ячейкой 40 × 

40 мм, затем наносится второй слой штукатурки толщиной 10…15 мм. Сетка укладывается 

внахлест, полосы сетки должна находить друг на друга, а также на соседние поверхности 

на 10…20 см; 

 максимальная ширина греющей плиты составляет 4 м, высота – 2 м, при этом пло-

щадь греющего поля не должна превышать 6 м2; 

 в процессе штукатурных работ греющие трубы должны быть наполнены водой 

под давлением (минимум 1,5 бар); 
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 запускать стеновое отопление можно только после полного высыхания штука-

турки. 

Минимальные расстояния от труб до соседних конструкций и проёмов необходимо 

предусматривать в соответствии со схемой (рис. 2). 

 

 
Рис. 1– Конструкция стенового отопления Kan-thermRailWall: 

1 – стеновое покрытие (обои, керамическая плитка); 2 – штукатурка; 3 – монтажная сетка;  

4 – греющая труба; 5 – шина для фиксации труб; 6 – распорный дюбель; 7 – конструкция стены;  

8 – теплоизоляция; 9 – наружная штукатурка; 10 – разделительный шов 

 

 
Рис. 2 – Монтажные расстояния в стеновом отоплении 

 

Система Kan-therm TBS Wall – «сухой» метод. Водяное стеновое отопление на базе 

системных плит Kan-therm TBS относится к конструкции панельного отопления, которая 

выполняется сухим методом (рис. 3). Греющие трубы укладываются в специально профи-

лированные пенополистирольные плиты с металлическим профилем TBS, а затем прикры-

ваются панелями сухой стяжки с толщиной, зависящей от запроектированной эксплуатаци-

онной нагрузки поверхности. Тепло от греющих труб равномерно передается панелям су-

хой стяжки через металлические излучающие профили, которые вставлены в канавки плит. 
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Рис. 3 – Конструкция стенового отопления Kan-therm TBS Wall (продольный разрез): 

1 – стеновое покрытие (обои, керамическая плитка); 2 – сухая штукатурка (гипсокартонная панель);  

3 – пленка РЕ; 4 – греющая труба; 5 - металлический профиль; 6 – системная плита TBS 16;  

7 – деревянная планка; 8 – конструкция стены; 9 – теплоизоляция; 10 – наружная штукатурка;  

11 – разделительный шов 

 

Трубы с диаметром 16 мм размещаются в углублениях металлического профиля из 

листовой стали, который вставлен в канавки пенополистирольной плиты Kan-therm TBS. 

Плиты TBS крепятся к поверхности стены между горизонтальными деревянными планками 

или стальным профилем 25 × 50 мм. На такую конструкцию накладывается пленка PE, вы-

ступающая в роли гидроизоляции, затем к планкам прикрепляются гипсокартонные плиты 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4 – Конструкция стенового отопления Kan-therm TBS Wall (поперечный разрез): 

1 – стеновое покрытие (обои, керамическая плитка); 2 – сухая штукатурка (гипсокартонная панель);  

3 – пленка РЕ; 4 – металлический профиль; 5 – греющая труба; 6 – деревянные планки;  

7 – плита Kan-therm TBS 

 

Достоинствами сухого метода является:  

 небольшой слой заделки; 

 легкость конструкции, позволяющая выполнять монтаж на конструкциях с малой 

несущей способностью; 

 быстрый монтаж; 
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 немедленная готовность к работе после монтажа; 

 возможность использования в существующих зданиях при реконструкции. 

При монтаже стенового отопления необходимо учитывать следующие указания: 

 трубы укладываются с шагом 166 или 250 мм; 

 пленка PE накладывается внахлест на ширину 20 см; 

 поверхность стен под отопление должна быть чистой, ровной и вертикальной; 

 плиты монтируются к поверхности стены между планками при помощи соответ-

ствующего клея, предназначенного для приклеивания пенополистирольных плит к строи-

тельным конструкциям. 

В качестве оценки эффективности систем отопления было рассмотрено два случая. 

Обеспечение заданных параметров воздушно-теплового режима в комнате с исход-

ными данными (табл. 1) радиаторным отоплением и системой стенового отопления. В ка-

честве отопительного прибора был принят стальной панельный радиатор фирмы Kora-

doRadik22-50, параметры теплоносителя 80…60 оС. Для расчета системы стенового отоп-

ления был принят «мокрый» метод с заложением двух контуров, площадью по 5,5 м2и «су-

хой» метод с тремя контурами площадью по 4,5 м2. 

 
Таблица 1 

Исходные данные 

Параметр 
Значение 

Радиаторное отопление Стеновое отопление 

Температура наружного воздуха, [оС] -24 -24 

Температура внутреннего воздуха, [оС] 22 22 

Температура теплоносителя, подаю-

щего/обратного трубопроводов, [оС] 
80/60 45/40 

Тепловая нагрузка помещения, [Вт] 1500 1500 

 

Тепловой расчет стального панельного радиатора. Исходные данные принима-

ются по данным завода-изготовителя [8]. 

Расчетная площадь нагревательной поверхности приборовнаходим по формуле: 

пр

пр

P
q

Q
A  ,                                                                      (1) 

где 
прQ  – требуемая теплоотдача приборов в рассматриваемом помещении, определяется 

по формуле: 

тротпр 9,0- QQQ  ,                                                        (2) 

где 
отQ  – расчетные теплопотери помещения, равные 1500 Вт;

трQ  – суммарная теплоотдача 

открыто проложенных трубопроводов (стояков, подводок) в пределах помещения, в расче-

тах не учитывается, т. к. трубопроводы проложены скрыто в конструкции пола;
прq  – плот-

ность теплового потока прибора, Вт/м², определяется по формуле: 
1

ср пр

пр ном
70 360

n Р
t G

q q


   

     
   

,                                                  (3) 

номq – номинальная плотность теплового потока прибора, Вт/м², принимается равной       

3139 Вт/м² по [8]. 

пр 1 2

пр

г о

3,6
,

( )

Q
G

с t t

   


 
                                                     (4) 

где 
прQ  – требуемая теплоотдача приборов в рассматриваемом помещении, (1500 Вт); tг, to– 

температура теплоносителя подающего и обратного трубопроводов, принимается 80 оС и 
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60 оС соответственно; с – удельная массовая теплоемкость воды, равная 4,2 Кдж/(кгоС); β1 

– поправочный коэффициент, учитывающий теплоотдачу через дополнительную площадь 

принимаемых к установке прибора, равный 1,015; β2 –поправочный коэффициент, учиты-

вающий дополнительные потери теплоты, связанные с размещением отопительных прибо-

ров у наружных ограждений равный 1,082. 

пр

3,6 1500 1,082 1,015
70,77 кг/ч.

4,19 (80 60)
G

  
 

 
 

 

𝑞пр = 3139 (
58

70
)

1+0,25

(
70,77

360
)

0,12

= 2041,4
Вт

м2
, 

 

𝐴p =
1500

2041,4
= 0,735 м2. 

Исходя из выше приведенных расчетов производим подбор отопительного прибора 

по [8]. Принят отопительный прибор KoradoRadik 22-50-1400, Hприбора = 500 мм, Lприбора = 

1,4 м, с расчетной тепловой мощностью Q = 1657 Вт.  

Произведем гидравлический расчет системы водяного отопления с одним отопитель-

ным прибором. 

По справочным данным [9] из таблиц для гидравлического расчета находим линейные 

потери давления в полимерных трубах и скорость теплоносителя:  

ν = 0,235 м/с; R = 96,2 Па/м. 

Длина участка от отопительного прибора до источника теплоты принимаем 8 м. 

Удельные потери давления на расчетном участке равны: 

Rl=96,2 × 8=769,6 Па. 

Потери давления в местных сопротивлениях определяем по формуле: 
2

,
2

v
Z





                                                             (5) 

где ζ – сумма коэффициентов местных сопротивлений на участке, равные 0,3 по [9]; 𝜈 – 

скорость движения воды, м/с, равная 0,235 м/с по [9]; 𝜌 – плотность воды, кг/м3, равная 

999,972 кг/м3по [9]: 
20,235 999,972

0,3 8,283 Па;
2

Z


  
 

находим сумму потерь давлений: 

769,6 8,283 777,883 Па.Rl Z     
Тепловой расчет контуров стенового отопления «мокрым» методом. 

Для начала находим среднюю логарифмическую разность температур tn, °С, по фор-

муле: 

о

в

o в

,

ln

n
n

n

t t
t

t t

t t


 

 
 

 

                                                             (6) 

где tп – температура подающего теплоносителя, °С, равная 45 °С; tо – температура обратного 

теплоносителя, °С, равная 40 °С; tв – температура воздуха в помещении, °С, равная 22 °С. 

о45 40
20,39 С.

45 22
ln

40 22

nt


  
 

  

 

Находим плотность теплового потока q, Вт/м2, передаваемого настенным отопитель-

ным прибором, определяется по эмпирической формуле: 
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пtKq  н ,                                                            (7) 

где tп – средняя логарифмическая разность температур, °С, рассчитывается по формуле 

(6); Kн – константа, равная 7,1, принимается по [10] при заданном шаге тубы В=0,1 м, тол-

щины напольного покрытия Su=0,045 м (для керамической плитки) и сопротивления 

напольного покрытия Rв=0,0012 м2К/Вт (для керамической плитки). 

27,1 20,39 144,77Вт/м .q     

Далее находим общие теплопоступления от системы стенового отопленияQ, Вт, по 

формуле: 

nQ q A  ,                                                             (8) 

где Ап – площадь плиты, м2. 

144,77 5,5 796,235 Вт.iQ   
 

Для покрытия заданных теплопотерь в помещении необходимо использовать два кон-

тура, общие теплопоступления которых равны: 

общ 796,235 2 1592,47 Вт.Q     

Произведем гидравлический расчет одногоконтуром стенового отопления: 

Расход воды в одном контуре определим по формуле (4): 

пр

3,6 750 1,082 1,015
141,54 кг/ч.

4,19 (45 40)
G

  
 

 
 

По справочным данным [9] из таблиц для гидравлического расчета находим линейные 

потери давления в полимерных трубах и скорость теплоносителя: 

ν = 0,361 м/с; R = 143 Па/м. 

Длина участка от настенного отопительного прибора до источника теплоты прини-

маем равным 8 м. 

Удельные потери давления на расчетном участке: 

Rl = 143 × 8 = 1144 Па. 

Потери давления в местных сопротивлениях определяем по формуле (5): 
20,361 999,972

0,3 19,55 Па.
2

Z


    

Находим сумму потерь давлений: 

1144 19,55 1163,55 Па.Rl Z     
Общие потери давления в системе с двумя контурами равны: 

Rобщ = 1163,55 × 2 = 2327,1 Па. 

Тепловой расчет контуров стенового отопления «сухим» методом.  

По формуле (6) вычисляемлогарифмическую разность температур: 

о45 40
20,39 С.

45 22
ln

40 22

nt


  
 

  

 

Kн – константа равная 6,11164, принимается по справочнику «Панельно-лучистое отопле-

ние. Система KAN-therm» (Москва, 2017) при заданном шаге тубы В = 0,166 м, толщины 

напольного покрытия Su = 0,045 м (для керамической плитки) и сопротивления напольного 

покрытия Rв=0,00 м2К/Вт (для керамической плитки). 

По формуле (7) вычисляем плотность теплового потока одного контура: 

20,36, 9116 1 4 714 2 ,q    Вт/м2. 

По формуле (8) вычисляем теплопоступления от одного контура: 

124,72 4,5 561,24 Вт.iQ   
 

Для покрытия заданных теплопотерь в помещении необходимо использовать три кон-

тура, общие теплопоступления которых равны: 
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общ 561,24 3 1683,72 Вт.Q     

Произведем гидравлический расчет одного контуром стенового отопления: 

Расход воды в одном контуре по формуле (4) равен: 

пр

3,6 500 1,082 1,015
94,36 кг/ч.

4,19 (45 40)
G

  
 

 
 

По справочным данным [9] из таблиц для гидравлического расчета находим линейные 

потери давления в полимерных трубах и скорость теплоносителя: 

ν = 0,241 м/с; R = 56 Па/м. 

Длина участка от настенного отопительного прибора до источника теплоты прини-

маем равным 8 м. 

Удельные потери давления на расчетном участке: 

Rl = 56 × 8 = 448 Па. 

Потери давления в местных сопротивлениях определяем по формуле (5): 
20,241 999,972

0,3 8,71 Па.
2

Z


    

Находим сумму потерь давлений: 

448 8,71 456,71 Па.Rl Z   
 

Общие потери давления в системе с двумя контурами: 

общ 456,71 3 1370,13 Па.R     

Сравнительный анализ итогов проведенных расчетов сведен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Результаты расчетов 

Показатель 
Радиаторное 

отопление 

Стеновое отопление 

«мокрый» 

метод 

«сухой» 

метод 

Общий расход теплоносителя в системе, [кг/с]: 0,019 0,039 0,026 

Расчетная тепловая мощность системы, [Вт]: 1657 1592,47 1683,72 

Потери давления системы отопления [Пa]: 1739,883 2327,1 1370,13 

Площадь поверхности теплосъема, [м2]: 0,735 11 13,5 

 

Главный недостаток радиаторного отопления заключается в том, что по сравнению с 

площадью помещения поверхность радиаторов сравнительно мала. Это создает необходи-

мость нагрева подаваемого теплоносителя до более высоких температур (70…90 °C). А 

имея такую высокую температуру, радиатор системы отопления по сути перестает быть из-

лучателем тепла, т.е. главным способом передачи тепла становится уже не излучение, а 

конвекция. 

Отопление радиаторами требует прогрева всего объема помещения определенным об-

разом. Температуры помещения по высоте в среднем располагаются так: 1,5 метра над 

уровнем пола (60 % объема помещения) – средняя температура около + 20 °C, уровень пола 

от 1,5 м до 2,5 м (40 % помещения) – средняя температура около +26 °C. Таким образом, 

средняя фактическая температура в помещении объемом V определится по следующему 

уравнению: 

Тсррад.= 0,6∙20 + 0,4∙26 = 22,4 °C 

Чем выше температура в помещении, тем естественным образом выше и его тепловые 

потери. 

Теплые стены характеризует повышенная радиационная температура, благодаря чему 

отсутствуют холодные ограждения, и в тоже время нет отрицательного влияния на, так 
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называемую, ощущаемую температуру (результирующая температура воздуха, темпера-

туры стен и пола в помещении), которая обусловливает ощущение теплового комфорта [10]. 

Средняя температура поверхности только стенового отопления незначительно выше, 

чем температура воздуха в помещении в холодный период года. При температуре воздуха 

в помещении 20 °C обеспечивается такой же тепловой комфорт, как при температуре 

21…22 °C, который получаем от традиционных отопительных приборов (радиаторов и кон-

векторов). Стеновому отоплению свойственно наиболее благоприятное для человека рав-

номерное распределение температуры по высоте помещения - близкое к идеальному. Это 

означает приятное тепло в области стоп и комфортная прохлада на уровне головы. 

Благодаря полученным расчетам можно сделать следующие выводы: 

 температура воздуха ниже за счет эффекта обогрева только поверхностей, а не объ-

ема воздуха, при котором количество затрачиваемой энергии меньше, чем при обогреве 

объема; 

 отсутствует движение воздуха и пыли, из-за применения отопления методом излу-

чения, за счет чего улучшаются условия комфортности в помещении; 

 равномерное распределение тепла по помещению; 

 появляется возможность создать интересный и удобный интерьер помещения, из-

за отсутствия настенных радиаторов. 

 

Заключение. 
В результате проведенных исследований была произведена оценка эффективности –

использования системы стенового отопления, на основе расчета мощностей и площади по-

верхностей отопительных приборов (стальной панельный радиатор и контур стенового 

отопления).  

Проведенный анализ доказывает, что при более низких параметрах теплоносителя 

удается обеспечить заданные параметры с более рациональным распределением теплового 

потока, за счет большей площади теплосъема отопительного прибора. В то время, как при 

использовании системы радиаторного отопления для обеспечения заданных параметров 

возникает необходимость нагревать теплоноситель до высоких температур и использовать 

крупногабаритные отопительные приборы.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Энергосбережение в системах теплоснабжения, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха: справочное пособие / Л. Д. Богуславский [и др.]. – М.: Стройиздат, 1990. – 

624 с. 

2. Снижение расхода энергии при работе систем отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха: справочное пособие / Л. Д. Богуславский [и др.]. – М.: Стройи-

здат, 1985. – 336 с. 

3. Отопление: учебник для студентов вызов / А. Н. Сканави [и др.]. – М.: АСВ, 2002. 

– 576 с. 

4. Автоматизированные системы водяного отопления / Б. П. Новосельцев, Р. А. 

Кумаков. – Воронеж: Воронежский ГАСУ, 2009. – 106 с. 

5. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Жилые здания со встро-

енно-пристроенными помещениями общественного назначения и стоянками автомобилей. 

Коттеджи: справочное пособие / Г. И. Стомахина [и др.]. – М.: Пантори, 2003. – 308 с. 

6. Мерщиев, А. А. Особенности проектирования систем обеспечения микроклимата 

кредитно-финансового учреждения / А. А. Мерщиев, И. П. Мерщиева, А. Е. Проскуряков, 

О. С. Замерина // Инженерные системы и сооружения. – 2013. – № 2. – С. 52-58. 

7. Системы обеспечения микроклимата зданий и сооружений: учебное пособие. / 

М. Н. Жерлыкина, С. А Яременко. – Воронеж: Воронежский ГАСУ, 2013. – 160 с. 



ISSN 2541-9110                                                                            Housing and utilities infrastructure. No. 4(11). 2019 

 

 

 
- 76 - 

 

8. Технический справочник Korado. Рекомендации по применению стальных па-

нельных радиаторов «KORADO» (вторая редакция) / В. И. Сасин, Г. А. Бершидский, Т. Н. 

Прокопенко, В. Д. Кушнир. – М.: «RADIK», 2007. – 58 с. 

9. Добромыслов, А. Я. Таблицы для гидравлических расчетов трубопроводов из по-

лимерных материалов. Том 1. «Напорные трубопроводы». – М.: ВНИИМП, 2004. – 209 с. 

10. Вострикова, А. С. Системы панельно-лучистого отопления. Влияние на чело-

века / А. С. Вострикова, Н. И. Александрова // Развитие и актуальные вопросы современной 

науки. – 2017. – №7 (7). – С. 36-38. 

Поступила в редакцию 21 октября 2019 

 

APPLICATION OF THE WALL HEATING SYSTEM TO ENSURE  

THE ROOM MICROCLIMATE PARAMETERS 

 

A. A. Mershchiyev, Е. N. Martynov, M. M. Korobova, E. O. Chebotaryova 

 
Mershchiev Alexander Alexandrovich, senior lecturer of the Department of housing and communal services, Voro-

nezh State Technical University, Voronezh, Russian Federation, phone: +7(473)271-28-9; e-mail: sasha1990@mail.ru 

Martynov Evgeny Nikolaevich, student, Department of housing and communal services, Voronezh State Technical 

University, Voronezh, Russian Federation, phone: +7(915)853-71-31; e-mail: zheny87@yandex.ru 

Korobova Maria Mikhailovna, student, Department of housing and communal services, Voronezh State Technical 

University, Voronezh, Russian Federation, phone: +7(900)306-11-93; e-mail: mari.korobova.97@bk.ru 

Chebotaryova Elizaveta Olegovna, student, Department of housing and communal services, Voronezh State Technical 

University, Voronezh, Russian Federation, phone: +7(951)873-51-85; e-mail: liza_chebotareva27@mail.ru 

 

The comfortable existence of a person in an apartment or a private house is provided primarily 

by the interior, decoration, decor, area and location of the rooms. One of the components of 

such comfort is the microclimate in the living room, humidity, temperature and lack of drafts. 

In order for the heating system to be really effective enough, it is necessary to think well and 

calculate what type of heating system to choose to achieve the optimal temperature in the 

room. Currently, in addition to traditional radiator systems, floor, ceiling and wall heating 

systems have been developed. The article highlights the possibility of performing wall heating 

by two methods. Wall heating, first of all, has a high thermal comfort than radiator. In the 

materials of the article the thermal calculation of different types of heating systems is made, 

the surface area of heat removal is determined, the pressure losses of wall heating systems are 

determined by «wet» and «dry» methods. On the basis of the performed calculations the com-

parative analysis of efficiency of heating systems was made. Key words: wall heating, heat 

flow, heat supply, heat comfort, lack of convective flows. 
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Представлены результаты исследований устойчивости древесных растений, в условиях 

антропогенно измененной городской среды. Произведена оценка влияния состояния ур-

бопочв на жизнестойкость наиболее распространенных в насаждениях центральной ча-

сти города Йошкар-Олы древесных видов. Уровень жизнестойкости видов определен 

на основе анализа колебаний импеданса прикамбиального комплекса тканей ствола в 

сравнении с показателями растений на контрольном участке в Ботаническом саду-ин-

ституте ПГТУ с низким уровнем техногенной нагрузки. Проблемами городских почв на 

участках исследования являются повышение плотности почвогрунтов, их защелачива-

ние и загрязнение нефтепродуктами. Установлено, что лиственные виды липа мелко-

листная и рябина обыкновенная, составляющие основной ассортимент озеленения го-

рода Йошкар-Олы, оправдывают свое применение и выдерживают существенную ан-

тропогенную трансформацию почв. Однако сильное уплотнение, равное 1,36 г/см3, все 

же ослабляет гомеостаз рябины обыкновенной. У липы мелколистной уже при умерен-

ном уплотнении почв и загрязнении нефтепродуктами могут снижаться показатели 

устойчивости. Виды ели, обладая поверхностной корневой системой, реагируют на 

трансформацию почв. Жизнестойкость ели колючей «Glauca» снижается при её силь-

ном уплотнении. Ель европейская в условиях городской среды на легких суглинках и 

отсутствии сильного уплотнения и защелачивания способна удовлетворительно разви-

ваться и выполнять свои функции. 

 
Ключевые слова: урбопочвы; город Йошкар-Ола; зеленые насаждения; импеданс прикамбиального ком-

плекса тканей ствола; жизненное состояние; устойчивость; уплотнение почв. 

 

Важнейшая функция древесных растений заключается в защите окружающей среды 

от техногенных воздействий. Одно из основных средств оздоровления городских террито-

рий – создание устойчивой системы зеленых насаждений, выполняющей функцию фито-

фильтра и противостоящей загрязнению поллютантами, сохраняя при этом необходимые 

экологические функции. Однако не все растения одинаково хорошо способны сформиро-

вать качественную среду в условиях рекреационных нагрузок города [1…8]. Деревья и ку-

старники в различной степени страдают от комплекса неблагоприятных факторов урбо-

ландшафта, основными из которых являются загрязнение атмосферы и почвы транспорт-

ными выбросами и антропогенная трансформация почв в целом [9]. В процессе адаптации 

к техногенному воздействию у растений происходят различные структурно-функциональ-

ные перестройки на уровне целого организма (торможение роста, опадение листьев),  
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изменение тканей (образование «раневой паренхимы») и клеток (стабилизация мембран, 

переход митохондрий в «напряженное» состояние), а также накопление различных защит-

ных и адаптогенных соединений [10]. 

Загрязнение среды города в связи с ростом автопарка и увеличением удельной доли 

транспортных загрязнений представляет большую экологическую опасность. В урбоэкоси-

стемах нарушены естественные связи между различными их компонентами, резко усилено 

давление на почвы [11…12]. В городских условиях почвы трансформируют потоки техно-

генных веществ и обеспечивают устойчивость зеленых насаждений. Их деградация и ин-

тенсивное сокращение почвенных ресурсов делают невозможным формирование благопри-

ятной для человека устойчивой среды [13]. 

В настоящее время человечество, вплотную столкнувшись с комплексом последствий 

агрессивного взаимодействия с природой, пришло к осознанию необходимости грамотного 

и бережного сосуществования с ней. Для нейтрализации негативных воздействий мегапо-

лисов важно формирование общественных пространств на основе экологического каркаса 

города, создание которого невозможно без выявления древесных видов, наиболее адапти-

рованных в условиях возрастающих антропогенных нагрузок.   

Показателем, позволяющим оценить жизненное состояние деревьев на начальной ста-

дии развития повреждений до появления видимых признаков ослабления является импе-

данс прикамбиального комплекса тканей (ПКТ), обусловленный состоянием водного ре-

жима данного комплекса [1…5]. 

Цель работы – оценить влияние состояния урбопочв на устойчивость наиболее рас-

пространенных в насаждениях города Йошкар-Олы древесных видов. 

Объектами исследования являлись распространенные древесные виды зеленых 

насаждений города Йошкар-Олы: рябина обыкновенная, липа мелколистная, ель европей-

ская (аборигенные, адаптированные к местным климатическим условиям виды) и ель ко-

лючая «Glauca» (дымо-газостойкий интродуцент). Растения находятся в генеративном воз-

расте. Места произрастания растений характеризуются высокой антропогенной нагрузкой 

и загрязнением выбросами автотранспорта: придорожные полосы магистральной улицы об-

щегородского значения (участок 1), придорожные полосы жилой улицы с автопарковкой 

(участок 2), периферия городского сквера с примыканием к жилой улице (участок 3), цен-

тральная площадь (участок 4). Все участки расположены в центральном районе города. В 

качестве контроля использованы насаждения Ботанического сада - института Поволжского 

государственного технологического и университета (БСИ ПГТУ), находящегося в лесопар-

ковой зоне г. Йошкар-Олы, не испытывающие рекреационного воздействия.  

Методика. С целью выявления состояния урбопочв на исследуемых участках прове-

дены исследования их физико-химического состава: гранулометрического состава и плот-

ности сложения, обменной кислотности, содержания нефтепродуктов, подвижного фос-

фора и обменного калия. 

Пробы почв были отобраны по требованиям ГОСТ 17.4.3.01-83 методом «конверта» 

из пяти точек (глубина 0…25 см), и приведены к одному смешанному образцу. 

Обменная кислотность солевой вытяжки измерялась по ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33- 

02(ФР.1.31.2005.01764). Подвижные формы калия определялись в соответствии предписа-

ниями ГОСТ 26726-85, показатели фосфора – по ГОСТ Р 54650-2011. Гранулометрический 

анализ проб почв был проведен прибором ANALYSETTE 22 MicroTecplus (FRITSCH) с по-

мощью лазера [14]. 

Устойчивость оценивалась на основании значения импеданса ПКТ ствола. Измерения 

проводились в период вегетации растений во время стабильно теплой и сухой погоды при 

температуре воздуха +15…+ 25°С прибором Ц 43 314 на частоте 500 Гц вместе с датчиком 

от электронного влагомера древесины. Расстояние между электродами 20,0 мм, длина ак-

тивной части электродов 10,0 мм, диаметр – 1,0 мм [1…5]. Данные обработаны методами 

вариационной статистики с помощью пакета анализа Microsoft Excel на 95-процентном 
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уровне значимости. Достоверность различия средних значений показателей рассчитана при 

α=0,05. 

Результаты.  

Результаты анализа проб почв на участках исследования приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели урбопочв г. Йошкар-Ола на участках исследования 

Наименование  

показателя почвы 

Значения показателей урбопочв  

на участках исследования  
Участок 1.  

Магистраль-

ная улица 

Участок 2.  

Жилая улица с 

автопарковкой 

Участок 3. 

Сквер с при-

мыканием к 

жилой улице 

Участок 4. 

Центральная 

площадь 

Гранулометрический  

состав 

суглинок  

легкий 

суглинок  

средний 

суглинок  

легкий 

суглинок  

средний 

Плотность сложения, г/см3 1,18 1,36 1,13 1,36 

Содержание нефтепродук-

тов, мг/кг 

149,50 166,54 80,78 69,97 

рН солевой вытяжки 7,73 8,20 7,64 7,65 

Подвижный фосфор, 

мг/100г 

60,00 28,17 71,23 65,85 

Обменный калий, мг/100 г 33,59 27,75 46,30 55,85 

 

По гранулометрическому составу почвы на объектах обследования – суглинистые, но 

в придорожной полосе жилой улицы и на площади - более тяжелые. Плотность почвы в 

придорожных полосах повышена: умеренно – на магистральной улице и сквере, сильно – 

на площади и улице с автопаркингом [15]. 

Закономерно, что наиболее высокое содержание нефтепродуктов отмечено на участ-

ках с наиболее интенсивным движением автотранспорта – на магистральной улице и вблизи 

автопарковки (превышение в сравнении с участками 3 и 4 в два раза). Загрязнение почв 

нефтью может приводить к глубоким и часто необратимым изменениям морфологических, 

физических, физико-химических, микробиологических свойств, что вызывает уменьшение 

продуктивности естественных и искусственных биоценозов. 

Обменная кислотность почвы в анализе образцов – щелочная. Наиболее она выражена 

в условиях жилой улицы с автопарковкой – 8,2 рН. Комфортная для растений кислотность 

почвы находится в пределах от 4,1 до 7,9 рН. В щелочной почве сокращается содержание 

ряда полезных элементов (например, железа, магния, марганца, меди, фосфора, цинка). 

Неприспособленные к щелочным почвам растения утрачивают способность к образованию 

хлорофилла, в результате листья на краях подсыхают, быстро желтеют и опадают. На ще-

лочных почвах pH больше 8,5 сдерживает или препятствует развитию полезной микро-

флоры, что плохо сказывается на здоровье как самой почвы, так и на растениях. Следует 

отметить, что исследуемые лиственные виды обладают способностью адаптироваться к ще-

лочным почвам. 

При этом определение подвижных форм калия и легкорастворимых соединений фос-

фатов в образцах выявило их высокое и очень высокое содержание в почве, особенно, на 

магистральной улице, сквере и площади. Данные элементы необходимы растениям. Фос-

фор входит в состав многих органических соединений, без которых невозможна жизнь рас-

тений. Калий, наряду с азотом и фосфором, является одним из важнейших элементов поч-

венного питания растений. Он является регулятором углеводного и белкового обмена. 

Таким образом, негативным фактором состояния почвы может являться ее уплотне-

ние. Было замечено, что при повышении плотности почвогрунтов свыше 1,1 г/см3 деревья 

начинают суховершинить [9]. Усугубить состояние растений может защелачивание, повы-

шенное содержание нефтепродуктов. 
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Импеданс ПКТ ствола, как показатель жизнестойкости растений приведен в табл. 2 

для растений на объектах озеленения города Йошкар-Олы и контрольном участке в БСИ 

ПГТУ [3…4]. 

 
Таблица 2 

Импеданс ПКТ ствола лиственных видов в различных по степени антропогенного 

 влияния участках города Йошкар-Олы 

Вид 

Год ис-

следова-

ния 

Место 

произрастания 

Статистические показатели  

импеданса ПКТ ствола, кОм 

Xср ±mxср δxср V, % P, % 

Липа  

мелколист-

ная 

2018 Контроль 21,3 1,86 3,21 15,0 8,6 

Участок 1 23,0 1,00 1,73 7,5 4,3 

2017 Контроль 14,4 0,97 3,06 21,2 6,7 

Участок 1 18,3* 0,15 0,65 3,5 0,8 

Рябина 

обыкновен-

ная 

2018 Контроль 13,7 0,67 1,15 8,4 4,9 

Участок 2 24,0* 1,41 2,82 11,8 5,9 

2017 Контроль 15,0 1,61 3,22 21,5 10,7 

Участок 1 18,4 0,35 1,22 6,6 2,0 

Ель  

колючая 

«Glauca» 

2018 Контроль 20,6 1,8 3,9 19,3 8,6 

Участок 4 30,2* 2,6 5,8 19,2 8,6 

2017 Контроль 14,8 0,39 0,96 6,5 2,7 

Участок 4 16,2* 0,25 0,57 3,5 1,6 

Ель  

европейская 
2018 Контроль 23,4 1,2 2,7 11,5 5,1 

Участок 3 29,2* 1,2 2,8 9,5 4,2 

2017 Контроль 14,8 0,39 0,96 6,5 2,6 

Участок 3 15,3 0,42 1,70 11,1 2,7 

Примечание: * – отличие статистически достоверно при α ≤ 0,05 по сравнению с контрольным участком (БСИ 

ПГТУ) 

 

Установлено, что при снижении уровня жизнестойкости и зарождении заболеваний 

величина импеданса ПКТ увеличивается, а более низкие значения этого параметра свой-

ственны здоровым деревьям. Ослабленные деревья имеют значения импеданса ПКТ отли-

чающиеся от здоровых на 30 % и более [1…5]. 

Все виды демонстрируют снижение жизненности в условиях городской среды при по-

вышенных рекреационных нагрузках и уплотнении почвы, ее защелачивании. Однако 

наиболее существенное снижение жизненности, почти в два раза в сравнении с контроль-

ным участком, отмечается у рябины обыкновенной на придорожной полосе жилой улицы с 

сильным уплотнением и щелочной реакцией почвы. При этом, на магистральной улице, где 

уровень уплотнения ниже и реакция почвы ближе к слабощелочной, ухудшение состояния 

статистически не подтверждается. 

Импеданс ПКТ ствола липы мелколистной разных лет наблюдения имеет различные 

значения и показывает различные результаты устойчивости вида. В 2017 году снижение 

жизненности на магистральной улице существенное, а в 2018 – не установлено.  

Хвойные виды, за некоторыми исключениями, в наибольшей степени подвержены 

негативным воздействиям загрязнения атмосферы, что сказывается на их росте и развитии. 

Вместе с тем, хвойные являются обязательным компонентом ассортиментного состава го-

родских зеленых насаждений [5]. Ель колючая «Glauca» считается устойчивой в городской 

среде, в отличие от ели европейской, рекомендуется для основного ассортимента и распо-

лагается на ключевых объектах озеленения с повышенной антропогенной нагрузкой. Од-

нако поверхностная корневая система видов все же накладывает определенные требования 

к содержанию и расположению растений. Наши исследования свидетельствуют о стабиль-
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ном ослаблении состояния ели колючей «Glauca» при произрастании на центральной пло-

щади города в условиях сильного уплотнения почвы (в течении двух лет наблюдений им-

педанс ПКТ ствола существенно повышен в сравнении с контролем).  

В условиях сквера, при меньшем уплотнении почвы, у ели европейской, отстающей 

по уровню устойчивости к загрязнению воздуха, ослабление состояния выявлено только в 

2018 году, а в 2017 – не отмечено. 

 

Заключение. 

Аборигенные лиственные виды липа мелколистная и рябина обыкновенная, составля-

ющие основной ассортимент озеленения города Йошкар-Олы, оправдывают свое примене-

ние и выдерживают существенную антропогенную трансформацию почв. Однако сильное 

уплотнение, превышающее 1,36 г/см3, все же ослабляет гомеостаз рябины обыкновенной. 

У липы мелколистной уже при умеренном уплотнении почв и загрязнении нефтепродук-

тами могут снижаться показатели устойчивости.  

Жизнестойкость ели колючей «Glauca» снижается при сильном уплотнении почвы. 

Ель европейская в условиях городской среды на легких суглинках и отсутствии сильного 

уплотнения и защелачивания почвы способна удовлетворительно развиваться и выполнять 

свои функции.  

Следует продолжить и расширить исследования для установления устойчивого ассор-

тимента и разработки системы рациональных мероприятий для предотвращения ослабле-

ния растений на объектах озеленения.  
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The article presents the results of studies of the stability of trees in the conditions of anthropo-

genically changed urban environment. The influence of the state of urban soils on the viability 

of the most common tree species in the plantations of the Central part of the city of Yoshkar-

Ola was assessed. The level of species viability was determined on the basis of the analysis of 

impedance of close to cambial complex of tissues of the trunk tissues in comparison with the 

indicators of plants at the control site in the Botanical garden-Institute of Volga State University 

of Technology with a low level of technogenic load. The problems of urban soils in the study 

areas are increasing the density of soils, their alkalinization and contamination with oil prod-

ucts. It is established that the deciduous species Тilia cordata and Sorbus aucuparia that make 
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up the main range of landscaping of the Yoshkar-Ola city justify their use and withstand sig-

nificant anthropogenic transformation of soils. However, a strong seal, 1.36 g / cm3, still weak-

ens the homeostasis of Sorbus aucuparia. At a Тilia cordata already at moderate soils compac-

tion and pollution by oil products stability indicators can decrease. The types of Picea, with a 

superficial root system, respond to the transformation of soils. Vitality Picea pungens 

«Glauca» is reduced with its strong compaction Picea abies in an urban environment on light 

loam and the absence of strong compaction and latching is able to develop satisfactorily and 

perform its functions. 

 
Keywords: urban soils; Yoshkar-Ola city; green plantations; impedance of close to cambial complex of tissues of 

the trunk; vital state; stability; soil compaction. 
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Рассмотрена актуальная проблема, связанная с дефектами и повреждениями автодорож-

ных покрытий. Основная задача на момент исследования - проведение оценки пригод-

ности материалов на основе регенерированного асфальтобетонного покрытия из щебё-

ночно-мастичного асфальтобетона для выполнения ремонтных работ асфальтобетон-

ных покрытий. Решение данной проблемы заключается в подборе оптимального состава 

используемых в ремонте материалов, которые бы не только удовлетворяли основным 

критериям государственных стандартов, но и показывали бы улучшенные эксплуатаци-

онные характеристики. Для достижения поставленной цели были сформованы опытные 

образцы из регенерированного асфальтового покрытия на основе щебёночно-мастич-

ного асфальтобетона разных фракций, изготовленные при различных температурных 

режимах. При проведении экспериментальных исследований определялись следующие 

показатели: объемная плотность, водонасыщение и предел прочности на сжатие. После 

каждого опыта определялась зависимость между составом образцов, температурой 

смеси при формовании и исследуемыми показателями. Полученные зависимости пред-

ставлены в виде графиков и могут послужить основанием для проведения дальнейших 

корректировок, с целью подбора оптимального состава и режимов формования асфаль-

тобетона на основе асфальтобетонной крошки из щебеночно-мастичного асфальтобе-

тона. 

 
Ключевые слова: регенерация асфальтобетона; оптимальный состав; испытуемые образцы; щебёночно-ма-

стичный асфальтобетон; температурный режим. 

 

В настоящее время в России основными дефектами на автомобильных дорогах явля-

ются недостаточная прочность дорожной одежды и неровность дорожного покрытия. Не-

смотря на многочисленные усилия дорожно-строительных и эксплуатационных организа-

ций, состояние дорожной сети во многих регионах России продолжает ухудшаться. 

Последним достижением в области ремонта дорожных покрытий нежёсткого типа яв-

ляется технология регенерации, позволяющая эффективно повторно использовать матери-

алы старого дорожного полотна [1, 2, 3]. Регенерация асфальта - это технологический про-

цесс переработки старого слоя асфальтобетонного материала, который представляет собой 

восстановление и улучшение эксплуатационных характеристик асфальтобетона с целью 
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повторного использования.  

Повторное использование асфальтобетонного материала позволяет снижать материа-

лоемкость дорожно-ремонтных работ и работ, связанных с укладкой дорожных покрытий 

[4, 5]. Регенерированная асфальтобетонная смесь помимо устройства слоев дорожного по-

крытия, может также применяться и для создания верхних слоев дорожного основания [6]. 

В зависимости от способа регенерации и объема старого слоя асфальтобетона, используе-

мого при приготовлении регенерированной смеси, возможно снижение затрат на восста-

новление дорожной одежды на 20…30 % по сравнению с традиционной технологией, когда 

асфальтирование выполняется с применением новой асфальтобетонной смеси [7, 8, 9]. 

Целью работы является подбор оптимального состава регенерированного асфальто-

бетона на основе щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).  

Опыты проводились по ГОСТ 12801-98 «Материалы на основе органических вяжу-

щих для дорожного и аэродромного строительства». Для проведения испытаний регенери-

рованного асфальтобетона было изготовлено 60 опытных образцов. Формование образцов 

производилось путем объемного уплотнения образцов на прессе в специальных формах. 

Для подбора оптимального состава изготавливались образцы из регенерированного асфаль-

тобетона трёх разных фракций: 11,2 мм; 8,0 мм и 5,6 мм. Разделение на фракции проводи-

лось с целью исключения механической сегрегации асфальтобетонной крошки и получения 

стабильного состава ремонтной смеси. 

Для определения наиболее рациональной температуры формования опытных образ-

цов для каждой фракции проводилось формование при четырех различных температурах: 

20 °С; 70 °С; 120 °С и 170 °С. Для того, чтобы довести асфальтобетонную смесь до необхо-

димой температуры, использовался сушильный шкаф. Для уменьшения потерь тепла разо-

гретой асфальтобетонной смеси при попадании в форму, производился предварительный 

нагрев формы до температуры смеси. Формование опытных образцов проводилось для раз-

личного гранулометрического состава и количества добавляемого в смесь битума. 

В ходе испытаний образцов из регенерированного асфальтобетона на основе ЩМА, 

определялись следующие показатели [10]: 

 объемная плотность; 

 водонасыщение; 

 морозостойкость; 

 предел прочности на сжатие при температуре формования образцов 20 °С, 70 °С, 

120 °С, 170 °С. 

Марка асфальтобетона, из которого была получена асфальтобетонная крошка, опре-

делялась выжиганием смеси в печи при 500 °С. После выжигания образцы помещались на 

грохот, где определялся остаток на каждом сите и определялась марка ЩМА согласно 

ГОСТ31015-2002. 

Средняя плотность опытных образцов определялась при помощи гидростатического 

взвешивания. Измерялась масса образцов, взвешенных: на воздухе, в воде; а также масса 

образцов, выдержанных в течение 30 минут в воде и вторично взвешенных на воздухе.  

Средняя плотность образца из смеси вычислялась по формуле: 

                                          𝜌𝑚 =
𝑔∙𝜌в

𝑔2−𝑔1
,                                                                   (1) 

где𝑔 – масса образца, взвешенного на воздухе, г; 𝜌в – плотность воды, равная 1 г/см3; 𝑔1 – 

масса образца, взвешенного в воде, г; 𝑔2 – масса образца, выдержанного в течении 30 минут 

в воде и вторично взвешенного на воздухе, г. 

После определения необходимых показателей, рассчитывалась средняя плотность. На 

основе полученных данных был построен график, который представлен на рис. 1. 
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Рис. 1 – График зависимости средней плотности от температуры формования образцов 

 

Исходя из полученных данных, был сделан вывод о том, что при увеличении темпе-

ратуры смеси для формования образцов, увеличивается и их плотность. Плотность отфор-

мованных образцов увеличивается при увеличении размера фракции асфальтобетонной 

крошки. 

Затем определялся предел прочности при сжатии. Сущность данного метода заключа-

ется в определении нагрузки, необходимой для разрушения образца при заданных усло-

виях. 

Перед испытанием образцы выдерживались в воде при заданной температуре (20 ℃) 

в течение 1 часа. После чего, при помощи пресса, производилось нагружение образца. Мак-

симальное значение силоизмерителя принималось за разрушающую нагрузку.  

Результаты проведения испытаний отражены на рис. 2.  

 

 
Рис. 2 – График зависимость предела прочности от температуры формования образцов 

 

Проанализировав результаты, можно сделать вывод о том, что для образцов с разме-

ром фракции 5,6 мм увеличение температуры смеси при формовании приводит к увеличе-

нию прочности. Для образцов с размером фракции 8 мм имеется оптимальная температура 

смеси при формовании, которая находится в пределах 120 ℃. Увеличение температуры 

смеси при формовании для образцов с размером фракции 11,2 мм приводит к уменьшению 

прочности. 

Метод измерений водонасыщения и набухания заключается в определении количе-

ства воды, которое может поглотить испытуемый образец, и определении приращения объ-

ема образца при установленном режиме насыщения за определенное время. 

Испытуемые образцы помещались в ёмкость с водой при температуре (20 ± 2) °С та-

ким образом, чтобы уровень воды над испытуемыми образцами был не менее 30 мм и ис-

ключая соприкосновение образцов друг с другом. Далее ёмкость с испытуемыми образцами 
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устанавливалась в вакуумную установку, где создавался вакуум – 2000 Па и образцы вы-

держивались в течение 1 часа. 

После чего давление доводилось до атмосферного и испытуемые образцы выдержи-

вались в этой же ёмкости с водой при температуре (20 ± 2) °С в течение (30 ± 1) мин. По 

истечении заданного времени образцы вынимались из воды, обтирались влажным полотен-

цем за время, равное не более 5 с и взвешивались на воздухе. Масса каждого испытуемого 

образца D записывалась с точностью до 0,01 г. Всю воду, стекающую с испытуемого об-

разца во время взвешивания, считали частью массы образца. 

Далее водонасыщение W, %, вычислялось по следующей формуле: 

𝑊 =
100·(𝐷−𝐴)

𝐵−𝐶
,                                                                (2) 

где D – масса испытуемого образца, насыщенного водой и взвешенного на воздухе, г; А – 

масса испытуемого образца, взвешенного на воздухе, г; В – масса испытуемого образца, 

выдержанного в течение 30 мин в воде и взвешенного на воздухе, г;С – масса испытуемого 

образца, взвешенного в воде, г. 

Результаты проведенных измерений и вычислений приведены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – График зависимости водонасыщения от температуры формования образцов 

 

Заключение. 

Увеличение размера фракции асфальтобетонной крошки для ремонтного состава и 

температуры смеси при формовании позволяет получить более плотное покрытие с мень-

шим значением водонасыщения, но при этом прочность асфальтобетона уменьшается. 

Сформованные и испытанные образцы не в полной мере соответствуют ГОСТ 31015-

2002, поэтому требуются дальнейшие исследования по подбору состава и режимов формо-

вания асфальтобетона на основе асфальтобетонной крошки из щебеночно-мастичного ас-

фальтобетона. 
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In this work the actual problem for today directly connected with the main defects and dam-

ages of automobile coverings is considered. The main task at the time of the study is to assess 

the suitability of materials based on regenerated asphalt concrete coating from crushed stone-

mastic asphalt concrete for the repair of asphalt concrete coatings. The solution to this problem 

is to select the optimal composition of the materials used in the repair, which would not only 

meet the basic criteria of state standards, but also show improved performance. To achieve 

this goal, from the regenerated asphalt coating on the basis of crushed stone-mastic asphalt 

concrete, prototypes of different fractions were formed, manufactured at different temperature 

conditions. During the experimental studies, the following parameters were determined: vol-

ume density, water saturation and compressive strength. After each experiment, the depend-

ence between the composition of the samples, the temperature of the mixture during molding 

and the studied parameters was made. The dependence was presented in the form of graphs. 

Based on the obtained dependencies, intermediate conclusions were made, on the basis of 

which further adjustments will be made, in order to select the optimal composition and modes 

of forming asphalt concrete on the basis of asphalt concrete chips from bitumen. 

 
Keywords: regeneration of asphalt concrete; optimal composition; test samples; crushed stone-mastic asphalt con-

crete; temperature regime. 
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При всем разнообразии подходов к планированию дорожно-ремонтных работ методика 

формирования плана ремонта дорожной сети по международному показателю ровности 

IRI отсутствует. В настоящее время проводится масштабная диагностика сети автомо-

бильных дорог по показателю продольной ровности и наличию дефектов покрытия. Ре-

зультатом такой диагностики в свою очередь является значительный массив достовер-

ных данных удобный для дальнейшего статистического анализа. Целью статистиче-

ского анализа стала оценка надежности дорожной сети по состоянию покрытия и выяв-

ление законов распределения показателя ровности IRI для автомобильных дорог с раз-

ной степенью износа. Результатом проведенных исследований стали функциональные 

зависимости: протяженности разрушенных участков от протяженности с показателем 

ровности IRI, среднего значения IRI от протяженности разрушенных участков дороги, 

коэффициента вариации IRI от протяженности дорог с показателем ровности более до-

пустимого значения. Установленные зависимости в дальнейшем позволят определить 

влияние показателя IRI на среднюю скорость транспортных потоков и показатели без-

опасности дорожного движения, разработать экономико-математическую модель опти-

мизации плана ремонта дорожного покрытия по восстановлению его ровности и шеро-

ховатости. 

 

Ключевые слова: надежность; IRI; планирование дорожно-ремонтных работ; ровность; степень износа. 

 

В рамках реализации приоритетного проекта по направлению стратегического разви-

тия Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги» стартовали масштабные 

исследования по диагностике состояния территориальной сети автомобильных дорог. Вы-

ходными данными такого исследования являются показатели продольной ровности и де-

фектов покрытия [1, 2]. Результаты диагностики являются основой формирования плана 

дорожно-ремонтных работ.  

Существует несколько подходов к планированию дорожно-ремонтных работ: подход, 

основанный на ведомственных дефектах, планирование по циклической системе работ, по 

критерию обеспеченности расчётной скорости движения, по «индексам соответствия» и т.д. 

[3, 4, 5]. Однако ни один из перечисленных подходов не позволяет планировать дорожно-

ремонтные работы по показателю ровности IRI (по ГОСТ 33101-2014). 

Для разработки методики формирования плана ремонта дорожной сети по показателю 

ровности IRI выполнена вероятностная оценка надежности территориальных автомобиль-

ных дорог Волгоградской области по состоянию покрытия [6]. С этой целью в 2019 году 

проведена диагностика территориальной дорожной сети в 15 районах Волгоградской обла-

сти. С помощью ходовой лаборатории «Трасса» было обследовано 85 дорог II…IV техни-

ческих категорий, общей протяженностью 3985 км. По результатам диагностики опреде-

лена протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативному состоянию по пока-

зателю продольной ровности IRI и повреждению проезжей части (рис. 1). Степень разру- 
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шения проезжей части определялась по бальной системе, согласно ОДМ 218.4.039-2018. 

Участки дорог признавались отвечающими нормативным требованиям по степени разру-

шения проезжей части, если средний балл ее состояния был более 3,0.  

Результаты диагностики показали, что нормативному состоянию покрытия по про-

дольной ровности отвечает от 40 до 90 % дорог, по наличию недопустимых повреждений 

на проезжей части от 71 до 96 %.  

 

 
Рис. 1 – Состояние региональной дорожной сети по соответствию нормативным требованиям 

 

Рассмотренные выше показатели взаимосвязаны между собой и непосредственно вли-

яют на скорость транспортных потоков и безопасность дорожного движения [7]. Статисти-

ческая обработка данных диагностики (рис. 2) показала линейную зависимость протяжен-

ности разрушенных участков от протяженности с показателем ровности IRI более допусти-

мого, определяемую выражением: 

𝐿д = 1,246 × 𝐿𝑝 + 0,50.  

Коэффициент корреляции находится в пределах от 0,93 до 0,99 [8, 9]. 

 

 
Рис. 2 – Зависимость протяженности дорог с разрушенным покрытием LД от протяженности  

с показателем ровности IRI более допустимого 

 



ISSN 2541-9110                                                                            Housing and utilities infrastructure. No. 4(11). 2019 

 

 

 
- 94 - 

 

При этом среднее значение IRI линейным образом зависит от протяженности разру-

шенных участков дороги (рис. 3). 

 

 
Рис. 3 – Зависимость среднего значения IRI от протяженности дорог с низкой ровностью 

 

Для оценки надежности дорожной сети по состоянию проезжей части важно знать за-

кон распределения показателя IRI. Подбор закона распределения IRI выполнен для 38 дорог 

протяженностью от 3,78 до 94,6 км со степенью износа 4 %, 30 %, 60 %, 93 %. Объем вы-

борки по каждой дороге составил от 73 до 1893 измерений [10]. Исследования показали, 

для всех дорог показатель ровности распределяется по кривой Гаусса (рис. 4).  

 

 
Рис. 4 – Распределение показателя ровности IRI на подъезде от автомобильной дороги  

«Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» к с. Политотдельское – 8,84 км 

 

Коэффициент вариации IRI зависит от протяженности дорог с показателем ровности 

более допустимого, описывается параболой (рис. 5). Наименьший разброс значений ровно-

сти (Cv = 0,14…0,17) наблюдается при минимальной и максимальной протяженности дорог 

с низкой ровностью. Наибольшая неоднородность состояния проезжей части по ровности 

наблюдается при износе от 38 до 60 %, когда наряду с разрушенными, имеются и участки с 

хорошей ровностью. 
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Рис. 5 – Зависимость коэффициента вариации показателя IRIот износа проезжей части 

 

Заключение. 

Выполненные исследования позволили сделать вывод о том, что дорожная сеть Вол-

гоградской области на 64 % соответствует показателю продольной ровности IRI, на 83 % – 

по наличию недопустимых дефектов проезжей части. В целом по региону 61 % территори-

альных автомобильных дорог находится в нормативном состоянии.  

Установлены зависимости протяженности разрушенных участков от протяженности 

с показателем ровности IRI, среднего значения IRI от протяженности разрушенных участ-

ков дороги, коэффициента вариации IRI от протяженности дорог с показателем ровности 

более допустимого значения.  

Расчётный коэффициент корреляции (от 0,73 до 0,99) подтвердил достоверность вы-

явленных закономерностей. Полученные результаты в дальнейшем позволят определить 

влияние показателя IRI на среднюю скорость транспортных потоков и показатели безопас-

ности дорожного движения, разработать экономико-математическую модель оптимизации 

плана ремонта дорожного покрытия по восстановлению его ровности и шероховатости. 
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With all the variety of approaches to planning road repair work, there is no methodology for 

creating a road network repair plan based on the international IRI evenness indicator. Cur-

rently, large-scale diagnostics of the road network is being carried out in terms of longitudinal 

evenness and the presence of coating defects. The result of this diagnosis, in turn, is a signifi-

cant array of reliable data convenient for further statistical analysis. The purpose of the statis-

tical analysis was to assess the reliability of the road network by the state of coverage and to 

identify the laws of distribution of the IRI evenness indicator for roads with varying degrees 

of wear. The result of the studies was the functional dependencies: between the length of the 

destroyed sections on the length with the IRI evenness indicator, between the average IRI and 

the length of the destroyed road sections, between the IRI variation coefficient and the length 

of the roads with the evenness index more than the acceptable value. The established depend-

encies in the future will allow to determine the effect of the IRI indicator on the average speed 

of traffic flows and road safety indicators, to develop an economic and mathematical model 

for optimizing the road repair plan to restore its evenness and roughness. 

 
Keywords: reliability; IRI; road repair planning; evenness; degree of wear. 
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В статье рассмотрены основные проблемы, связанные с оценкой инвестиционных про-

ектов. Поставлена задача изучения методов оценки инвестиционных проектов и выяв-

ления их преимуществ и недостатков, а также разработки рекомендаций по их приме-

нению. При проведении анализа методов оценки инвестиционных проектов приняты 

некоторые допущения, в том числе то, что каждый проект нуждается в индивидуальном 

подходе, так как имеет свою специфику и характеристику. Для достижения поставлен-

ной цели проанализированы методы оценки инвестиционных проектов такие, как дис-

контирование денежных потоков; оценка условных требований; сравнительная оценка. 

В статье показана важность выбора метода оценки с учетом интересов определенных 

показателей, являющихся приоритетными для инвестора. Сформирован вывод о том, 

что анализ экономических и финансовых показателей проекта поможет инвестору спро-

гнозировать изменение денежных средств во времени, в случае вложения их в опреде-

ленный актив.  
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В сегодняшние рыночные отношения как никогда актуальна оценка инвестиционных 

проектов. Действительно стоящие проекты, которые нуждаются в инвестировании, могут 

получить необходимые денежные средства, доказав свое право на существование и разви-

тие путем получения экспертной оценки.  

Для инвесторов это также является необходимым процессом для эффективного ис-

пользования своего капитала. Анализ экономических и финансовых показателей проектов 

покажут инвесторам как могут измениться их денежные средства во времени, вложив их в 

определенный актив. Также, стоит понимать, что оценки активов бывают различные, инве-

стору стоит руководствоваться тем способом, который даст ему исчерпывающую информа-

цию о том, что его действительно интересует.  

Оценка инвестиционной стоимости проекта играет существенную роль в определении 

необходимого объема инвестиций. Вопросы вложения финансов в долгосрочные матери-

альные активы, должны получать обоснованные и структурированные ответы по следую-

щим причинам: 

 инвестиционные решения имеют длительный период реализации и должны идти в 

одном направлении с основной стратегией фирмы; 

 высокий уровень оттоков финансовых средств; 

 необратимость вложенных средств с определенного момента; 

 наличие прогнозов будущих выгод и затрат [1, 2]. 

Из этих причин следует, что принятие инвестиционных решений предполагает высо-

кую ответственность, что объясняет значимость экономического анализа проекта. Перед 

тем, как развернуть полноценный анализ, проводится предварительный анализ, позволяю- 
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щий получить ответы на главные вопросы, при этом не вкладывая крупные денежные сред-

ства. Данный анализ проводится на макро- и микроэкономических уровнях. После прове-

дения предварительного анализа решается вопрос развития инвестиционного проекта [3, 4]. 

Общепринятым является, что инвестиционный проект – это совокупность последова-

тельных и взаимосвязанных мероприятий, главной целью которых является достижение 

стратегической цели (реализации инвестиционного проекта), при ограниченных ресурсах – 

время, финансы, информация и т. д. 

Проектный анализ – методология, позволяющая анализировать различные показатели 

финансов инвестиционного проекта, вариации различных путей учета ресурсов для более 

объективной их оценки и эффективного использования. 

При оценке инвестиционного проекта, необходимо объективно проанализировать ряд 

параметров. Часто используется метод дискретного распределения, который позволяет пе-

реводить результаты анализа в модель [2].  

Основными элементами функции стоимости инвестиционного проекта являются: раз-

мер инвестиций, поток денежных средств, продолжительность проекта и ставка дисконти-

рования [3, 5]. 

Важным элементом, характеризующим инвестиционный проект, являются денежные 

потоки. Изучение тенденций чистых притоков и оттоков, а также их динамики характери-

зуют проект с точки зрения его экономической эффективности. 

Обычно анализ проводится по годам, это объясняется тем, что в годовом выражении 

легче наблюдать за развитием инвестиционного проекта из-за необходимости сопоставлять 

результаты деятельности с макроэкономическими показателями (уровень инфляции, про-

центная ставка кредита и т. д.). Но это ограничение не является обязательным, аналитики 

вправе проводить анализ с разной периодичностью (месяц, квартал, год) [3, 6, 7]. 

В мировой практике существует огромное количество моделей оценки инвестицион-

ных проектов. Модели имеют свои предположения и алгоритмы изучения предмета, однако 

все они имеют общие черты, которые можно сгруппировать, тем самым сформировать не-

сколько широких категорий [8, 9].  

Классификация моделей позволяет определить место того или иного метода модели-

рования в общей массе, понять его достоинства и недостатки в процессе его использования 

и скорректировать при необходимости. 

Рассмотрим следующие способы оценки инвестиционных проектов: 

 Дисконтирование денежных потоков. 

 Оценка условных требований. 

 Сравнительная оценка. 

Дисконтирование денежных потоков. 

Для точного прогноза будущих денежных поступлений необходимо проанализиро-

вать структуру стоимости актива и дать оценку. Сложность этой операции заключается в 

том, что это можно сделать различными способами, и, чаще всего, стоимость актива опре-

деляет независимый аналитик, и на основе его оценки составляется модель ожидаемых де-

нежных потоков и определяется ставка дисконтирования [8, 10…12]. 

Денежные потоки могут выражаться в различных формах: в виде дивидендов (акции), 

купонов (проценты), прибыли от реализации проектов и т. д. Показателем, характеризую-

щий риск ожидаемых денежных потоков, будет являться ставка дисконтирования. И чем 

больше ставка дисконтирования, тем рискованней активы, тем самым пониженная ставка 

свидетельствует о безопасности проекта. Обобщенная формула оценки инвестиционного 

проекта путем дисконтирования денежного потока (Vt) определяется по формуле: 

Vt = ∑ 𝐶𝐹𝑘 / (1 +  𝑟)𝑘𝑘=𝑛
𝑘=1 ,                                                     (1) 

где CFk – ожидаемый будущий денежный поток в k-м периоде (возвратный поток Cash 

Flow); r– ставка дисконтирования (или норма доходности).  
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В формуле (1) обозначены сумма денежных поступлений за определенное время и 

норма дисконта, исходя из чего получаем стоимость вложений [13…15]. 

Данный метод имеет ограниченное применение:  

 интервалы элементов возвратных потоков СF должны быть равными; 

 значения элементов возвратного потока не должны меняться хаотично; 

 метод используют только в условиях равновесного рынка по данному активу, когда 

его текущая рыночная цена (Рm) равна внутренней стоимостью (Vt), т.е. Vt = Рm. 

Классификация моделей оценки дисконтированных денежных потоков. 

Существует огромное множество используемых моделей оценки инвестиционных 

проектов. В зависимости от сферы использования, компании применяют ту или иную мо-

дель, которая удовлетворяет их требования в оценке. Однако, необходимо обратить внима-

ние на то, что несмотря на такой богатый выбор моделей, фундаментальных отличий у них 

нет, лишь некоторые параметры. 

Способы оценки дисконтированных денежных потоков чаще всего отличаются степе-

нью охвата анализируемого объекта. Так, например, существует три способа: первый из 

которых позволяет оценить стоимость собственных активов компании, второй оценивает 

активы компании в целом, то есть помимо собственных активов в оценку включается стои-

мость претензий к компании в виде ценных бумаг. Третий способ подразумевает оценку 

основных операций и суммы долгов, не относящихся к ценным бумагам. Несмотря на то, 

что все три способа дисконтируют ожидаемые денежные потоки, такие показатели, как ве-

личина денежных потоков и ставка дисконтирования будут различаться, исходя из выбора 

используемого способа. 

Оценивая стоимость актива, необходимо дисконтировать денежный доход, получае-

мый имеющимся капиталом, по ставке дисконтирования, который равен коэффициенту сто-

имости использования собственного капитала (иными словами нормы прибыли, которую 

хотят получить дольщики компании: 

FVt = ∑ 𝑃𝑉 / (1 + 𝑟)𝑡 𝑡=𝑛
𝑡=0 ,                                                         (2) 

где FVt – будущая стоимость через t лет; РV – денежные поступления, приходящие на соб-

ственный капитал; r – стоимость использования капитала фирмы; t – срок дисконтирования. 

Оценка стоимости фирмы рассчитывается дисконтированием ожидаемых денежных 

потоков фирмы (чистая прибыль до выплат держателям акций и облигаций) по средней сто-

имости использованного привлеченного капитала: 

FVn = ∑ 𝑃𝑉𝑡 / (1 +  𝑊𝐴𝐶𝐶)𝑡 𝑡=𝑛
𝑡=0 ,                                            (3) 

где FVt – будущая стоимость через t лет; РVt – денежные поток фирмы (чистая прибыль до 

выплат держателям акций и облигаций); t – срок дисконтирования; WACC – модель средне-

взвешенной стоимости капитала организации, определяется как сумма стоимости заемных 

средств, умноженная на их долю в структуре всего капитала, и стоимости собственных 

средств, умноженная на долю в структуре капитала:  

WACC = ∑k(j) × d(j),                                                       (4) 

где k(j) стоимость (в %) j-го источника средств; d(j) удельный вес (в долях) j-го источника 

средств.  

Подход скорректированной приведенной стоимости состоит из отдельных оценок. 

Начинается все с оценки имеющегося собственного капитала фирмы, условно обозначая, 

что финансирование ведется исключительно за счет собственного капитала. После рассчи-

тывается стоимость с учетом суммы долгов, оценивая приведенную стоимость выигрышей 

на налогах, которые возникают по причине имеющихся долгов, также оценивается стои-

мость банкротства. 

Оценка условных требований. 
Относительно недавно аналитики, оценивающие стоимость фирм, пришли к тому, что 

бывают фирмы, для которых оценка актива дисконтированием гораздо ниже ее реальной 
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стоимости. Подобное характерно для активов, находящихся в прямой зависимости от опре-

деленных событий [16, 17].  

Решением данной проблемы стало использование метода оценки актива моделью це-

нообразования опциона. Несмотря на то, что эти модели были пригодны для оценки стои-

мости опционов, при небольшой корректировке они стали актуальными для оценки акти-

вов, чья стоимость зависит от будущего потенциала.  

Большинство аналитиков считают, что патенты, или неиспользуемые природные ре-

сурсы, такие как нефть, цветные металлы и т. д. являются видом опциона, исходя из чего 

следует их также учитывать при анализе – это позволит более объективно оценить активы 

фирм. 

Условное требование является договором, дающим право на покупку или продажу, 

согласно которому производится выплата в следующих случаях: в случае падения стоимо-

сти актива на определенное значение от базовой стоимости (опцион покупателя), или же 

роста стоимости на определенное значение от базовой цены актива (опцион продавца). 

Если выплата определена главным критерием в формировании стоимости базового 

актива, то это позволяет оценить актив аналогично опциону. Примером является имеющи-

еся у фирмы патенты, которые пока не используются, но в случае активизации в производ-

ство в разы увеличивают стоимость фирмы – это будет являться опционом покупателя. 

Здесь прослеживается четкая тенденция роста стоимости актива при наступлении события 

(начала использования патента).  

В случае же опциона продавца можно привести следующий пример: допустим, фирма 

занимается добычей цветных металлов, и на имеющихся территориях истощаются запасы 

добываемого ресурса. При наступлении определенного события стоимость активов резко 

понизится.  

Данный вид оценки активов очень актуален в некоторых отраслях, но его нельзя при-

менять везде, лишь в тех случаях, где фирмы зависят от конкретных событий, которые 

напрямую влияют на денежные потоки фирмы. 

Сравнительная оценка. 

Одним из популярных способов оценки активов является их сравнительный анализ. 

Он заключается в изучении структуры стоимости различных активов, сравнивая один и тот 

же показатель, взятый как приоритетный (прибыль, выручка, величина налогов в структуре 

денежных потоков и т. д.) [18…22].  

Оценка проводится с использованием мультипликаторов. Например, часто задавае-

мым мультипликатором является соотношение «цена / прибыль». В оценке мультипликато-

ров разных фирм стоит учитывать, что не существует одинаковых фирм, но при этом дела-

ется допущение, что фирмы сопоставимы, и что на рынке определена корректная стоимость 

активов.  

Одним из показательных мультипликаторов является соотношение «цена / балансовая 

стоимость». Он позволяет определить степень недооцененности или переоцененности. Су-

ществует огромное количество вариаций мультипликаторов, в зависимости от того, что яв-

ляется приоритетным в оценке инвестиционного проекта, делается упор на тот или иной 

показатель мультипликатора. 

Главным отличием в определении стоимости через сравнение является опора на ры-

ночные цены. В данном подходе лежит гипотеза, что все фирмы на рынке оценены кор-

ректно, и что цена акции также соответствует рыночной стоимости. Сравнительная оценка 

допускает ошибки рынка на отдельные акции и делает предположение, что, сравнивая по-

казатели мультипликатора, можно найти ошибки рынка, тем самым исключить их или све-

сти к минимуму. 

Помимо теоретических способов оценки стоит принимать к учету такие детали, как 

стоимость бренда, стоимость рабочего потенциала (квалификации), перспективы дальней-

ших разработок и т. д.  
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Следует отметить, что эти показатели тяжело поддаются оценке, только лишь опыт 

аналитика позволяет понять, какова приблизительная стоимость данных показателей.  

Стоимость бренда сегодня играет важную роль, так как он определяет величину дове-

рия со стороны потребителя, величину склонности покупки товара или услуги именно этой 

фирмы, доверие со стороны банков, инвесторов и т. д.  

Стоимость рабочего персонала стала актуальной лишь недавно. Стоимость работни-

ков заключается в уровне их квалификации, навыках, способностях, благодаря которым они 

выполняют те сложные задачи, которые увеличивают стоимость фирмы.  

Большое внимание сегодня уделяется инвестированию в человеческий капитал, что 

безусловно побуждает к оценке результатов данного фактора. Но пока нет точных моделей, 

позволяющих объективно оценить человеческие ресурсы, хотя есть попытки сделать это 

[20].  

Также, некоторые аналитики при оценке фирмы учитывают разработки фирмы на бли-

жайшие годы. Это отражается в стоимости акций компании при заявлении руководства о 

начале разработки какого-либо проекта – акции данной компании начинают расти.  

Сложность определения рыночной стоимости осложняется еще тем, что компаниям 

тяжело проводить макроэкономические анализы рынка из-за низкого уровня объема пуб-

личной и достоверной информации о других компаниях. Очень затруднительно узнать ко-

личество сделок купли- продажи, а также заключительной стоимости контрактов. Из-за 

большого количества недостоверной информации инвесторы также делают большие 

ошибки при финансировании, инвестировании или покупке какого-либо проекта, часто пе-

реплачивая из-за незнания истинной стоимости актива. 

 

Заключение. 

Установлено, что определяющим критерием при выборе подхода к оценке инвестици-

онного проекта должны быть цели и приоритетные для инвестора показатели.  

В случае, если приоритетом инвестора является только операционная выручка и 

объем продаж, то достаточно будет провести сравнительный анализ.  

Если инвестор хочет вложить средства в проект, который имеет потенциал перспек-

тивного роста, но до определенного момента вынужден ждать, то будет разумно восполь-

зоваться подходом условных требований.  

При необходимости тотального анализа всех финансовых и экономических показате-

лей инвестиционного проекта (например, для вложения средств в долгосрочные проекты) 

целесообразно использовать метод дисконтирования денежных потоков.  
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The article deals with the main problems associated with the evaluation of investment projects. 

The task is to study the methods of evaluation of investment projects and identify their ad-

vantages and disadvantages, as well as to analyze for which projects they can be applied. When 

analyzing the methods of evaluation of investment projects, some assumptions are made, in-

cluding the fact that each project needs an individual approach, since it has its own specifics 

and characteristics. To achieve this goal, the methods of evaluation of investment projects such 

as discounting cash flows are analyzed; assessment of conditional requirements; comparative 

assessment. The article shows the importance of the chosen method on the basis that the as-

sessment should be exactly what the investor needs – to focus on the study of certain indicators 

that are priority for the investor. The conclusion is formed that the analysis of economic and 

financial indicators of the project will show the investor how their money can change over 

time, investing them in a certain asset. 

 
Keywords: asset analysis; evaluation of investment projects; investments; capital investments; methods of asset eval-
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